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Sanasto 

aluesaneeraus (tässä raportissa) = alueellisen kokonaisuuden käsittävä vesihuollon sa-
neeraushanke, jossa runkojohtojen lisäksi pyritään saamaan myös tonttijohtoja sanee-
rauksen piiriin mahdollisimman laajasti 
 
huleveden viemäröinti = huleveden ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamista (Vesi-
huoltolain määritelmä) 
 
hulevesi = rakennetulla alueella maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muulta pinnalta 
poisjohdettava sade- ja sulamisvesi 
 
KVV-työnjohtaja = Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentamisesta vastaava 
työnjohtaja  
 
liitoskohta = termi, jota käytetään tonttihaaran ja runkojohdon liitoksesta 
 
liittämiskohta = kiinteistön ja vesihuoltolaitoksen vastuun rajakohta (voi olla samassa 
kohtaa kuin liitoskohta). Liittämiskohta yksilöidään laitoksen liittyjälle antamassa liittä-
miskohtailmoituksessa eli liitoslausunnossa 
 
padotuskorkeus = taso, jolle veden on sallittua nousta viemäriverkostossa ja jonka ala-
puolisten tilojen suojaamisesta kiinteistönomistaja vastaa 
 
perustusten kuivatusvesi (käytetään myös termiä salaojavesi) = talon rakenteiden kui-
vatuksesta muodostuva vesi 
 
perusvesikaivo = kiinteistöllä sijaitseva kaivo, johon kerätään salaojien vedet ennen nii-
den johtamista yleiseen viemäriin  
 
runkovesijohto, yleinen vesijohto = vesihuoltolaitoksen vesijohto 
 
runkoviemäri, yleinen viemäri = vesihuoltolaitoksen viemäri 
 
tonttihaara = termi, jota käytetään runkojohdosta haarautuvasta yleensä yksittäistä kiin-
teistöä palvelevasta tonttijohdosta 
 
tonttiventtiili, tonttisulkuventtiili, talosulkuventtiili = sulkuventtiili, jolla saadaan suljettua 
vesi kiinteistöltä 
 
tonttivesijohto = vesijohto, joka yhdistää kiinteistön vesilaitteiston vesihuoltolaitoksen 
runkovesijohtoon 
 
tonttiviemäri = viemäri, joka yhdistää kiinteistön viemärin vesihuoltolaitoksen runko-
viemäriin 
 
vuotovesi = jätevesiviemäriin maaperästä tai maan pinnalta pääsevä vesi TAI vesijoh-
dosta ulos vuotava vesi  
 
yleinen alue = asemakaavassa katualueeksi, toriksi, liikennealueeksi, virkistysalueeksi 
tai näihin verrattavaksi alueeksi osoitettu kunnan, valtion tai muun julkisyhteisön toteu-
tettavaksi tarkoitettu alue 
 
 



VI 
 

  



VII 
 

Sisªllysluettelo 

 
1 Johdanto ............................................................................................................... 1 
2 Nykytilanne vesihuoltolaitoksilla ............................................................................ 2 

2.1 Suomalaisten laitosten nykyiset toimintatavat ................................................. 2 
2.2 Tilanne muissa pohjoismaissa ........................................................................ 7 
2.3 Yleisillä alueilla olevien tonttivesijohtojen ja -viemäreiden omistus ja 
kunnossapitovastuu .................................................................................................. 8 

3 Kiinteistöjen tonttijohtojen saneeraus .................................................................. 11 
3.1 Aktiivinen viestintä......................................................................................... 11 
3.2 Tutkimus ja suunnittelu ................................................................................. 12 
3.3 Tonttijohtojen saneeraus ............................................................................... 14 

3.3.1 Asiakaspalvelua selkeällä työnjaolla .................................................. 14 
3.3.2 Yleisellä alueella olevan tonttijohto-osuuden saneeraus .................... 14 
3.3.3 Kiinteistön puolella olevan tonttijohto-osuuden saneeraus ................. 15 

3.4 Aluesaneeraushanke .................................................................................... 16 
3.4.1 Yhteistyöhanke kadunpitäjän kanssa ................................................. 16 
3.4.2 Urakoitsijavetoinen aluesaneerausmalli ............................................. 16 
3.4.3 Kiinteistöjen kannustaminen tonttijohtosaneeraukseen alueurakan 
yhteydessä .................................................................................................... 17 

4 Hulevesien erottelun velvoitteet ja pakotteet ....................................................... 19 
5 Yhteenveto .......................................................................................................... 21 
Liitteet ......................................................................................................................... 26 
 
 
LIITE 1 SUOSITUS YLEISELLÄ ALUEELLA OLEVAN TONTTIJOHTO-OSUUDEN 
KUNNOSSAPIDOSTA JA LUONNOS 10 B § MUUTOKSEKSI, VVY, HALLINTO- JA 
TALOUSNEUVOSTO, ASIALISTAN 4/2007 VIITTEET NRO 9 A JA 9 B 

LIITE 2 ESITE KIINTEISTÖJEN VESIHUOLTOVASTUISTA 

LIITE 3 TIEDOTEMALLEJA 

LIITE 4 TONTTIJOHTOKORTTI- JA KUNTOTUTKIMUSRAPORTTIMALLI 

LIITE 5 VALVONTAVIRANOMAISEN JA VIRANHALTIJOIDEN 
TOIMIVALTUUKSIEN JA TYÖNJAON KUVAUS 

 
 
 





 

1 
 

1 JOHDANTO 

Verkostojen saneeraus alkaa olla arkipäivää vesihuoltolaitoksilla. Monella laitoksella on 
tehty sama havainto - omia verkostoja on saneerattu, mutta kehotuksista huolimatta 
kiinteistöt eivät lähde saneeraamaan tonttijohtojaan. Jotta hanavesi pysyy raikkaana ja 
laadukkaana, on laitosten vesijohtojen lisäksi saneerattava myös kiinteistöjen tonttive-
sijohdot. Viemäreistä ei saada vuotovesiä pois ennen kuin kiinteistöillä erotellaan hule-
vedet jätevesistä ja saneerataan vuotavat tonttiviemärit. Tässä hankkeessa on kiinteis-
töjen hulevesiviemäröintiä käsitelty vesihuoltolaitoksen näkökulmasta.  
 
Laitoksilla tiedostetaan kiinteistöjen tonttijohtojen merkitys vuotovesimäärille. Useilla 
laitoksilla kannustetaan kiinteistöjä saneeraamaan tonttijohdot laitoksen aluesanee-
rauksen tai kunnan katusaneeraushankkeen yhteydessä. Joillakin vesihuoltolaitoksilla 
on hyviä kokemuksia positiivisen viestinnän ja taloudellisten kannustimien käytöstä, 
mutta suurimmalla osalla laitoksista ei ole vakiintunutta toimintatapaa kiinteistöjen tont-
tijohtojen saneeraukseen liittyen tai laitosten viestintä ei ole kannustanut asukkaita toi-
miin.  
 
Suomessa valtaosalla laitoksista sekä tonttijohtojen omistuksen että kunnossapidon 
vastuuraja on laitoksen runkoputkissa katujen ja teiden alla. Tonttijohtojen sijainti on 
usein dokumentoimaton ja kiinteistöillä saattaa olla yhteisiä johto-osuuksia ilman tietoa 
historiasta ja rasitesopimuksista. Kiinteistönomistajille tulee usein yllätyksensä, että he 
omistavat vesijohtoja ja viemäreitä myös yleisillä alueilla omien kiinteistörajojen ulko-
puolella. Muutamilla laitoksilla yleisillä alueilla olevat tonttijohdot ovat laitoksen kunnos-
sapitovastuulla ja kiinteistönomistaja vastaa vain omalla tontilla sijaitsevista johto-
osuuksista. Yleisillä alueilla tehtävien tonttijohtosaneerausten ja korjaustöiden laskutus-
käytäntö on hyvin kirjavaa. Hankkeen tavoitteena on laatia käytössä olevista hyvistä 
toimintatavoista ohjeet ja suositukset laitoksille ja viranomaisille sekä laatia kiinteistöille 
esite.  
 
Vesihuollon kehittämisrahaston rahoittamaan hankkeeseen osallistuivat ohjausryhmän 
jäseninä Mats Blomberg Porvoon vesi, Krista Viitasalo Kirkkonummen Vesi, Jukka 
Seuranen Riihimäen Vesi, Timo Kattilamäki HSY, Päivi Nyyssönen Lahti Aqua Oy, Saki 
Salo Keravan kaupunkitekniikka/vesihuolto / HTJ Oy, Jarno Laine HS-Vesi ja Marko 
Jäntti Järvenpään Vesi. Hankkeen koordinoinnista vastasi Hanna Riihinen VVY / Tuu-
sulan Vesi. Konsultteina toimivat Matti Ojala Sujutek Oy, Suvi Niini TiimiMedia 
osk./Porvoon vesi ja Henna Luukkonen Pöyry Finland Oy. Esitemateriaalin laati TK Me-
diatalo. Lakiasioiden tarkastuksen tekivät HSY:n Miikka Pekkarinen sekä VVY:n Anneli 
Tiainen. 
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2 NYKYTILANNE VESIHUOLTOLAITOKSILLA 

 

2.1 SUOMALAISTEN LAITOSTEN NYKYISET TOIMINTATAVAT 

Vesihuoltolaitoksille lähetettiin kesäkuussa 2017 kysely laitoksen ja kiinteistöjen tontti-
johtojen saneeraustavoista sekä yhteistyöstä laitoksen, viranomaisten ja kiinteistön-
omistajien kesken. Kyselyyn vastasi yhteensä 76 vesihuoltolaitosta ja vastausprosentti 
oli 27 %. Väestömäärään suhteutettuna vesilaitosten vastaukset kattoivat noin 60 % 
keskitetyn vesihuollon piirissä olevasta väestöstä. 
 
2000-luvun alussa tehdyssä Kiinteistöjen tonttivesijohtojen ja -viemäreiden saneeraus -
tutkimuksessa ilmeni, että tonttijohdon käsite oli epäselvä jopa vesilaitoksille. Tonttijoh-
tojen sijainti oli usein dokumentoimaton ja kiinteistöillä saattoi olla yhteisiä johdonpätkiä 
ilman rasitesopimuksia. Nyt tehdyn kyselytutkimuksen vastauksista näkyi, että tietoi-
suus tästä aiheesta on lisääntynyt laitoksilla, mutta kiinteistöille asia on edelleen vieras. 
Vaikka tieto on lisääntynyt laitoksilla, on toiminta käytännössä kirjavaa jopa yhden or-
ganisaation sisällä. 
 
Laitoksen ja kiinteistön vastuuraja 
 
Yleisin tonttivesijohtojen liittämiskohta on runkovesijohto (Kuva 1). Vastaavasti yleisin 
tonttiviemäreiden liittämiskohta on runkoviemäri tai runkoviemärin kaivo (Kuva 2).  
 

 

Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden laitosten 
vastuuraja eli liittämiskohta vesijohtoon. 
  
 

 

Kuva 2. Kyselyyn vastanneiden laitosten 
vastuuraja eli liittämiskohta jäteve-
siviemäriin. 

Lähes kaikilla kyselyyn vastanneista kunnossapidon vastuuraja on sama kuin liittämis-
kohta, mutta muutamalla laitoksella kunnossapidossa ovat kiinteistökohtaiset pump-
paamot, yleisillä alueilla sijaitsevat tonttivesijohdot ja -viemärit tai tontin rajalla sijait-
seva tonttisulkuventtiili. Joillakin laitoksilla on toisistaan poikkeavia käytäntöjä eri aika-
kausina asennettujen tonttijohtojen suhteen. Myös alueellisesti on voitu toimia erilailla 
laitoksen sisällä. Tonttiventtiili on kiinteistön omaisuutta 63 %:lla vastanneista. Vastaa-
jista yli puolet oli sitä mieltä, että vallalla oleva tapa ei ole hyvä, vaan ammattimaisem-
min, paremmin ja selkeämmin tonttiventtiiliin kohdistuvat toimet saataisiin hoidettua, 
kun laitos omistaisi tonttiventtiilin ja se olisi kiinteistön rajalla tai yleisen alueen puolella. 
Myös vastuurajan tulisi olla silloin tonttiventtiilissä tai kiinteistön rajalla.  
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Joillakin laitoksilla nykyinen tapa, jossa kiinteistö vastaa tonttijohdosta sekä omalla kiin-
teistöllä että yleisellä alueella, on niin vakiintunut ja hyvä, ettei kiinnostusta yleisillä alu-
eilla olevien tonttijohtojen ja tonttiviemäreiden haltuunotolle ole. Tonttiventtiili nähdään 
selkeänä osana kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistoa, ja laitoksilla voidaan kokea pel-
koa, että jos tonttiventtiilit ovat laitoksen vastuulla, tapahtuisi ylläpitotehtäviä hallitse-
mattoman paljon. 
 
Verkkotieto ja tutkimus 
 
Uusilla alueilla kiinteistön liitoskohdat ovat hyvin kartoitettu ja sijaintitiedot löytyvät vesi-
huoltolaitosten verkkotietojärjestelmistä. Jos liitoskohta ei ilmene verkkotietojärjestel-
mästä, on lähes kaikilla vastanneista karttakuva, asemapiirros tai liitoslausunto, josta 
selviää laitoksen ja asiakkaan vastuuraja. Tonttijohtojen toteutustietoja ei yleensä löydy 
laitoksilta, vaan tiedot pohjautuvat suunnitelmiin. Useilla laitoksilla selvitetään vanhojen 
alueiden osalta kiinteistöjen tonttijohtoja ja kartoitetaan tonttiventtiilejä saneeraushank-
keiden yhteydessä ja muissa erillishankkeissa. Laitoksilla koetaan, että vanhojen aluei-
den kartoitukseen olisi syytä panostaa nykyistä enemmän. 
Silmämääräisiä havaintoja tonttijohtojen kunnosta tehdään 60 % vastanneista laitok-
sista ja vastanneista 8 % kuvaa tonttiviemärit omien viemärikuvausten yhteydessä. 
Vastausten perusteella laitoksilla tiedostetaan hyvin kiinteistöjen vuotovesien merkitys 
jätevesiviemärissä ja selvityksiä tehtiin säännöllisesti kuvausten lisäksi savukokeilla, 
väriainekokeilla, virtaama-, laatu- tai lämpötilamittauksilla, pumppaamoiden automaa-
tiotietojen perusteella sekä sateella tehtävillä maastohavainnoilla. Vesijohtoverkon vuo-
toja selvitetään aluemittausten avulla sekä yöaikana tehtävillä verkoston osien sulkemi-
silla, joista tuntikäytön perusteella nähdään, sijaitseeko vuoto suljetulla alueella vai ei.  
 
Vuotovedet 
 
Vuotovesien määrä vastanneilla laitoksilla vaihteli vesijohtoverkossa välillä 2-40 % ja 
viemäriverkossa välillä 8-80 %. Vastanneiden laitosten vesijohtoverkon vuotovesien 
keskiarvo oli 15 % ja viemäriverkossa vastaavasti 37 %. Suurimmalla osalla laitoksista 
runkovesijohtovuodot aiheuttavat suurimman osan vuotovesimäärästä vesijohtover-
kossa. Pieni osa vastaajista arvioi, että suurin vuotovesimäärä aiheutuu verkoston 
huuhtelusta, laskuttamattomasta vedenotosta paloposteista tai kunnan laskuttamatto-
masta vedenkäytöstä.  
 
Laitoksen omat vuotavat viemärikaivot ja hulevesien ohjaaminen kiinteistöiltä jäteve-
siviemäriin olivat suurimmat vuotovesien aiheuttajat jätevesiviemärissä. Tähän kyse-
lyyn vastanneiden asiantuntijoiden arvioiden perusteella vuotavat tonttivesijohdot ja 
huonokuntoiset kiinteistöjen tonttiviemärit eivät ole merkittävimpiä vuotovesilähteitä, 
mutta toisaalta tonttijohtojen merkitys kasvaa sitä mukaa, kun laitokset saneeraavat 
omia runkojohtojaan. 
 
Sekaviemäröityä verkostoa, joka on mitoitettu jätevesien lisäksi myös hulevesille, oli 16 
laitoksella vastanneista. Kun laskettiin mukaan kaikki jätevesiviemäriverkostot, joihin 
ohjataan suoraan kiinteistöjen hulevesiä, niin sekaviemäriverkostoa voi katsoa olevan 
29 laitoksella vastanneista. Verkostometreihin verrattuna kyselyyn vastanneiden laitos-
ten jätevesiviemäriverkostopituudesta yli 10 % on todellisuudessa sekaviemäriverkos-
toa, jota ei ole mitoitettu sekaviemäröintiin. 
 
Tuusulassa Rantatien alueella saneerattiin kaikki vesihuoltolaitoksen jätevesiviemä-
rit. Vanhojen betoniviemäreiden sisään sujutettiin uutta muoviputkea pätkäsujuttamalla 
ja betonikaivoihin asennettiin muoviset sisäkaivot. Työn laatu tarkastettiin tv-kuvausten 
avulla ja lähes uuden veroisen verkoston oletettiin olevan niin tiivis, ettei sinne pääsisi 
enää vuotovesiä. Edelleen vuosittain alueen pääpumppaamolta johdetaan sadeveden 
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ja jäteveden seosta vesistöön, kun viemärivesimäärät rankkasateiden aikana kymmen-
kertaistuvat ja pumppaamon kapasiteetti ylittyy. Kiinteistöiltä johdetaan jätevesiviemä-
riin vesiä joko suoraan katoilta tai vuotovesiä pääsee jätevesiviemäriin huonokuntoisten 
tonttiviemäreiden ja vuotavien liitosten kautta. 
 
Saneeraus 
 
Vastanneilla laitoksilla saneerataan pªªosin òtarpeen vaatiessa, auki kaivamalla ja ka-
dunparannushankkeiden yhteydessªò. Eniten saneeraushankkeita ohjaa ªkisti huo-
mattu tarve tai kunnan katusaneeraushankkeet. Saneeraus on kuitenkin nykyisin sään-
nöllistä ja yli 20 vastaajaa ilmoitti, että eniten saneerausta ohjaa laitoksen saneeraus-
ohjelma. Keskimäärin laitoksilla saneerataan vuosittain vesijohtoja ja viemäreitä noin 
600 metriä sataa verkostokilometriä kohden. Vesijohdon saneerausmenetelmistä käy-
tetyimpiä ovat auki kaivamalla tehtävän uusimisen lisäksi uuden vesijohdon asennus 
suuntaporaamalla ja viemäreiden saneerauksessa pätkä- ja pitkäsujutus.  
 
75 % vastanneista saneeraa vähintään katualueen alla olevat tonttijohdot. Vain 25 % 
vastanneista jättää kiinteistön johdon saneeraamatta kokonaan. Kuvassa 3 on esitetty 
saneerausurakan raja eri laitoksilla. Viemärin osalta on urakkaraja esitetty kuvassa 4. 
 

 

Kuva 3. Tonttivesijohdon saneeraus. 
  

 

Kuva 4. Tonttiviemärin saneeraus. 

  
Suurin osa laitoksista laskuttaa tekemänsä työn kiinteistönomistajalta joko täysimääräi-
sesti, alennetulla etukäteen esitetyllä hinnalla tai Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitus-
ehtojen mukaisella ikähyvityksellä. Vain 20 % kattaa kokonaan tekemänsä saneerauk-
sen kustannukset, eikä laskuta ollenkaan saneeraustyöstä asiakasta. Laskutuskäytän-
nöissä huomioitavaa on, että jos Vesihuollon yleiset toimitusehdot ovat käytössä, ei 
niistä saa poiketa ainakaan huonompaan suuntaan asiakkaan kannalta. 
 
Kiinteistön tonttivesijohdon korjaus 
 
Suurin osa vastanneista laitoksista korjaa yleisillä alueilla tonttijohtovuodon samalla ta-
valla kuin oman runkovesijohtovuodon. Kiinteistön omistajaan otetaan yhteys ja sovi-
taan vähintään suullisesti korjauksesta ja kustannuksista, jotka aiheutuvat korjaus-
työstä. Jos vuoto ei ole suuri ja/tai venttiileillä saadaan vuotokohta eristettyä muusta 
vesijohtoverkosta, voidaan kiinteistölle antaa mahdollisuus itse hankkia urakoitsija kai-
vutöihin. Kiireellisissä tapauksissa, joissa omistajaa ei saada kiinni, joudutaan joskus 
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tekemään korjaustyö ilman asiakkaan lupaa. Laskutus jälkikäteen on monella laitok-
sella ollut työlästä.  
 
Suurin osa laitoksista laskuttaa kustannukset kiinteistöltä aiheutuneiden kustannusten 
mukaan, tapauskohtaisesti kohtuullistaen tai kiinteällä hinnaston mukaisella hinnalla. 
Osalla vastanneista laitoksista vastuu yleisillä alueilla kuului laitokselle ja muutama lai-
tos tekee korjaustyöt omalla kustannuksella, vaikka siitä ei ole sovittu. Vastauksista il-
meni, että monilla laitoksilla ei ole vakiintunutta käytäntöä. Lähellä runkovesijohtoa saa-
tetaan korjata laitoksen kustannuksella ja kustannusten suuruuttaa harkitaan tapaus-
kohtaisesti. 
 
Kiinteistöjen kannustaminen saneeraukseen 
 
Lähes puolella vastanneista on käytössä jonkinlainen taloudellinen kannustin kiinteistö-
jen tonttijohtosaneerausten lisäämiseksi. Yleisimpiä laitosten käyttämiä kannustimia 
ovat alennettu vakiohinta saneeraustyölle, pelkkien materiaalien laskutus, materiaalien 
tarjoaminen ilmaiseksi tai laitoksen saneerausurakoitsijan kanssa neuvotellut edulli-
semmat saneerausmetrihinnat.  
 
Yleisellä tiedotuksella ja laitoksen saneeraushankkeen aikana tehdyn tonttijohtosanee-
rauksen kustannussäästön esiintuomisella koetaan olevan suurin rooli kiinteistöjen 
kannustamisessa. Yli puolella laitoksista kannustetaan kiinteistönomistajia tonttijohto-
saneeraukseen tiedottamalla kustannussäästöstä. Lähes puolet vastanneista tarjosi 
saneerauspalvelua kiinteistöille. Vain 10 % vastanneista jätti kokonaan kannustamatta 
kiinteistöjä saneeraukseen. (Kuvat 5 ja 6) 
 

 

Kuva 5. Kiinteistöjen kannustaminen 
tontti-johtosaneeraukseen. 

 

Kuva 6. Taloudelliset kannustimet. 
 

 
Valvonta 
 
Kiinteistöjen tonttijohtosaneeraus ei yleensä ole rakennuslupaa vaativa toimenpide, 
eikä kohteeseen silloin vaadita KVV-työnjohtajaa. Useilla laitoksilla on koettu, ettei ra-
kennusvalvontaa kiinnosta saneerauskohteiden valvonta. Yli puolella vastanneista lai-
toksista valvontaa tekee kuitenkin vesihuoltolaitos, rakennusvalvonta tai molemmat yh-
teistyönä. Näillä laitoksilla oltiin tyytyväisiä viranomaisen ja vesihuoltolaitoksen yhteis-
työhön. 
  
Mielipiteet tavoitteellisesta tilanteesta jakaantuivat tasaisesti kolmeen osaan: osa oli 
sitä mieltä, että kiinteistön omistajan kuuluu valvoa, osan mielestä kuuluisi laitokselle ja 
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osa taas katsoi, että rakennusvalvonta ja sitä kautta KVV-työnjohtaja on oikea taho val-
vomaan tonttijohtosaneeraushankkeita. 
 
Tiedotus 
 
Ennakkotiedotus tapahtuu vastanneilla laitoksilla pääasiassa asiakaskirjeellä ja verkko-
sivuilla. Myös paikallislehdet ja asukastilaisuudet kuuluvat lähes puolella vastanneista 
perustiedottamiseen. Tekstiviestillä saneerauksista ilmoittaa vajaa viidennes ja sosiaa-
lisen median välityksellä tulevasta saneerauksesta samoin vajaa viidennes. (Kuva 7) 
Yli 80 % vastanneista ilmoitti, että tavoitteellinen aika tiedottaa tulevasta saneerauk-
sesta on 3-6 kk ennen työn aloittamista. Vain 15 % tavoitteli tiedottamista vuotta aikai-
semmin. (Kuva 8) 
 

 

Kuva 7. Tiedottamisen tavat saneeraus-
hankkeissa. 
  

 

Kuva 8. Tiedottamisen ajoitus saneeraus-
hankkeissa. 
 

Urakoitsijavetoisissa saneeraushankkeissa tiedotusvastuu oli useimmiten jaettu laitok-
sen ja urakoitsijan kesken. Laitos piti itsellään tiedotusvastuun 33 % tapauksissa ja ko-
konaan urakoitsijalla se oli 20 % tapauksista. Työnaikainen tiedotus oli puolella vastan-
neista laputusta työmaalla kriittisissä vaiheissa, kuten ennen vesikatkoja. Yleisin tapa 
hoitaa työnaikainen tiedotus oli 10 % vastaajista òsuullisesti tyºmaallaò. Alle 20 % hoiti 
työnaikaisen tiedotuksen ennakoivasti laputtamalla. Sähköiset kanavat (tekstiviestit, 
sähköpostit) olivat 15 %:lla yleisin tapa hoitaa työnaikainen tiedotus. 
 
Tiedottamiseen liittyvissä avoimissa vastauksissa laitokset pitivät yleisesti tiedottami-
sen tasoaan kohtalaisen hyvänä, mutta kokivat, että parantamisen varaa on etenkin sa-
neeraushankkeissa ja yleistiedottamisessa esim. kiinteistöjen vastuista. Yhteistyöhank-
keissa (kunta) koettiin tiedottamisen ajoituksen olevan haasteellista ja näyttäytyvän asi-
akkaalle huonona palveluna. Pienillä laitoksilla koettiin helpommin, että tiedotus onnis-
tuu, koska voidaan esimerkiksi kasvotusten tai puhelimitse asioida jokaisen saneeraus-
hankkeeseen liittyvän asiakkaan kanssa. Laitoksilla on kaivattu valmiita pohjia, joita 
voisi hyödyntää tiedottamisessa.  
 

òInsinººrien laatimat tiedotteet ja tavat tiedottaa eivªt sovi kaikille vastaanottajille.ò 
 
Tekstiviestipalvelu nousi kyselyn vastauksissa esiin ja kaikki asian maininneet olivat 
tyytyväisiä viestintämuotoon ja kokivat, että tekstiviestipalvelu on parantanut tiedotuk-
sen tasoa. Yhdistettynä nettisivuihin ja sosiaalisen median kanaviin koettiin vastaajien 
keskuudessa tekstiviestipalvelun tehneen perinteisen laputuksen tarpeettomaksi kii-
reellisissä viestintätilanteissa. 
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2.2 TILANNE MUISSA POHJOISMAISSA 

Tonttijohtojen saneeraamisen vertaistietoa haettiin myös muista pohjoismaista lähettä-
mällä yleisluonteinen kysely niiden vesilaitosyhdistystä vastaaville kattojärjestöille 
(Svenskt Vatten, Norsk Vann ja DANVA).  
 
Ruotsi 
 
Ruotsissa kiinteistönomistajat vastaavat tonttijohdoista, mutta harvoin tiedostavat yllä-
pitovastuutaan ennen kuin heillä itsellään ilmenee ongelmia. Svenskt Vatten on tehnyt 
selvityksen yksityisten johtojen kokonaispituudesta osoittaakseen ongelman laajuuden 
(SVU Rapport 2017-13).  Ruotsin laki yleisistä vesipalveluista on vuodelta 2006 ja sen 
mukaan verkostojen toiminta-alueella vesilaitos määrittää liittämiskohdan, johon kiin-
teistö liittää tonttijohtonsa, ja tämän liittämiskohdan tulee olla kiinteistön välittömässä 
lªheisyydessª. òKiinteistºn vªlitºn lªheisyysò tulkitaan tiukemmin kuin Suomessa, noin 
0,5 metrin etäisyydeksi. Katualueella olevat tonttijohtojen osat kuuluvat nykyisin 
yleensä vesilaitokselle. Sulkuventtiili sijaitsee useimmiten kiinteistön ulkopuolella, joskin 
sen omistajuus vaihtelee. Ruotsalaiset vesilaitokset saneeraavat verkostojaan keski-
määrin enemmän kuin suomalaiset (vuotuinen saneeraustahti 0,5 % vs. 0,3 %), mutta 
vedenjakeluverkoston vuotovesiprosentti on samalla tasolla kuin Suomessa, noin 15 
%:ssa.  
 
Norja 
 
Norsk Vann on selvittänyt tonttijohtojen saneerausasiaa viime vuosina ja julkaissut ai-
hepiiristä raportit 207 ja 224. Vesilaitostoimintaa säädellyt laki kunnallisista vesi- ja vie-
märimaksuista laajeni käsittämään rakenteiden omistusta vasta vuonna 2012. Laki ei 
määrittele liittämiskohdan sijaintia, vaan vesilaitokset määräävät vastuurajan omissa 
sopimusehdoissaan. Useimmat vesihuoltolaitokset käyttävät paikallisen kuntaliiton te-
kemiä standardiehtoja, joissa kunnalle kuuluu runkojohto ja kiinteistölle koko tonttihaara 
liitoskohdasta alkaen. Osa kunnista on käytännöllisistä tai historiallisista syistä määritel-
lyt omistuksen yleisestä linjasta poikkeavasti, joten tilanne on samankaltainen kuin 
Suomessa. Norjalaisten vedenjakeluverkostojen vuotovesiprosentti on noin 30 %, 
vaikka saneeraustahti on samaa luokkaa kuin Ruotsissa. Vesilaitokset koittavat velvoit-
taa kiinteistöjä saneerauksiin sopimusehtojen avulla sekä kannustaa kiinteistöjä omien 
saneerausprojektiensa yhteydessä. Käytännössä omistusrajasta huolimatta useat vesi-
laitokset tekevät tonttijohtojen saneerausta yleisen tien reunaan asti.  
 
Norsk Vannin raporteissa hyvänä esimerkkinä esitettiin Stavangerin kaupunki, jossa 
saneeraustahdin kohottamiseksi ja vuotojen vähentämiseksi siirrettiin vastuurajaa ð 33 
000 tiealueella olevaa yksityistä johto-osuutta siirrettiin vesilaitoksen omistukseen 
1.6.2012. Haltuunottoa edelsi menestyksekäs informaatiokampanja ja seuraavan neljän 
vuoden aikana kokonaisvedenkäyttö on jo laskenut 6 %, mikä oletettavasti johtuu pa-
remmasta vuotovesien hallinnasta.  
 
Toisena hyvänä esimerkkinä esitettiin muutamassa kunnassa käyttöön otetut venttiili-
kaivot tonttivesijohtojen liitoksille (Kuva 9). Samaan kaivoon sijoitetaan usean tonttive-
sijohdon sulkuventtiili, ja johto venttiilin ja mittarin välillä kulkee suojaputkessa, jolloin 
mahdolliset tonttijohdon vuodot tulevat heti näkyville liitoskaivoon. Esim. Vossin kun-
nassa tällaisia venttiilikaivoja alettiin käyttää 2000-luvun alussa, ja vuotoprosentti on tä-
hän mennessä laskenut 75%:sta 20%:een. 
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Kuva 9. Vossin kunnassa käytetään venttiilikaivoja tonttiliitoksille (Kuva: Jacob Håheim, 
Voss kommune). 
 
Tanska 
 
Tanskassa vuoden 1996 vesihuoltolaissa siirrettiin vesilaitoksen vastuuraja runkojoh-
don liitoskohdasta tontin rajalle/sulkuventtiilille. Vesilaitos asentaa säännönmukaisesti 
sulkuventtiilin heti kiinteistörajan ulkopuolelle, samoin kuin viemärin tarkastuskaivon 
aina kun mahdollista, jotta raja on yksiselitteinen. Kiinteistölle kuuluvat vain sen alu-
eella olevat rakenteet ï jos putki kulkee toisen kiinteistön läpi ilman että siitä on yksi-
tyisoikeudellisia sopimuksia, pidetään sitä kunnallisena. Tiiviisti rakennetulla kaupunki-
alueella talot sijaitsevat yleensä kiinni rajassa, ja verkosto on tällöin kokonaan vesilai-
toksen huolenpidossa. Vesijohtovuotojen määrä on laskenut ollen vuonna 2015 enää 8 
%. Hyvä tulos on ollut seurausta vesilaitoksilla toteutetusta Benchmarking-projektista, 
aluemittausten ja etäluettavien kulutusmittausten lisäämisestä sekä siitä, että vesilai-
toksille on sälytetty sakkomaksu, mikäli vuodot ylittävät 10 %. 
 

2.3 YLEISILLÄ ALUEILLA OLEVIEN TONTTIVESIJOHTOJEN JA 
-VIEMÄREIDEN OMISTUS JA KUNNOSSAPITOVASTUU  

Kiinteistön liittämiskohta on yleisimmin vesijohdon osalta vesihuoltolaitoksen runkojoh-
dossa ja viemäreiden osalta runkoviemärin liitoskaivossa. Kuvassa 10 on hahmoteltu 
yleisin tilanne Suomessa. 
  



 

9 
 

 

Kuva 10. Kiinteistön ja vesihuoltolaitoksen vastuuraja runkojohdoissa (Kuva: TK Media-
talo Oy). 
 
Vuonna 2007 Vesilaitosyhdistyksen talous- ja hallintoryhmän (ent. Hallinto- ja talous-
neuvosto) tarkoituksena oli hyväksyttää VVY:n työvaliokunnassa ja hallituksessa suosi-
tus, että vesihuoltolaitokset ottaisivat omistukseensa ja/tai kunnossapitovastuulleen 
yleisillä alueilla olevat tonttijohto-osuudet. Esitys kaatui tuolloin työvaliokunnassa. Osa 
vesihuoltolaitoksista toteutti muutoksen esitetyn mukaisesti, mutta suurimmalla osalla 
laitoksia vastuuraja on edelleen runkoputkessa. Liitteenä 1 on kyseinen Suositus ylei-
sellä alueella olevan tonttijohto-osuuden kunnossapidosta sekä Luonnos 10 b § muu-
tokseksi (sopimusehdot-malli). 
 
Keskeiset suositukset:  
 

¶ Suositellaan, että uusien liittyjien liittämiskohta määriteltäisiin kiinteistön rajalle. 
Vanhojen liittyjien liittämiskohta siirrettäisiin kiinteistön rajalle vasta silloin, kun 
tontin rajan ulkopuolella oleva tonttijohto-osuus rakennetaan uudelleen tai sa-
neerataan. 

¶ Suositellaan, että vesihuoltolaitos ottaa kustannusvastuulleen tonttijohdon kun-
nossapidon, uudelleen rakentamisen ja niihin liittyvät maanrakennustyöt ylei-
sellä alueella. Vesihuoltolaitos laskuttaisi liittyjää vain muilla kuin yleisillä alueilla 
tehtävistä töistä. Liittyjä vastaisi tonttijohdon kiinteistön ulkopuolisen osuuden 
kustannuksista silloin, kun se sijaitsee rasitteena naapurin maalla. 

 
Yleisillä alueilla sijaitsevien tonttivesijohtojen ja -viemäreiden siirtäminen vesihuoltolai-
toksen omaisuudeksi selkeyttää asiakkaan suuntaan vesihuollon vastuurajaa. Vesi-
huoltolaitoksen kannalta vastuurajan siirtäminen runkolinjasta yleisten alueiden rajalle 
helpottaa saneeraustyötä sekä yleisillä alueilla tehtäviä korjaustöitä. Osa laitoksista kui-
tenkin kokee, että tonttiventtiilin on hyvä olla kiinteistön puolella, koska siellä se pysyy 
varmemmin kunnossa, eikä aiheuta yleisen alueen kunnossapidolle huolta. Tällöin 
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myös omistus on syytä olla kiinteistöllä. Asiakkaiden tasapuolisen kohtelun kannalta 
käytännön tulee olla yhtenäinen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Asemakaava-
alueella liittämiskohdan tulisi lähtökohtaisesti olla enintään 20 metrin etäisyydellä tontin 
rajasta ja asemakaava-alueen ulkopuolella enintään 100 metrin etäisyydellä liitettä-
västä lähimmästä rakennuksesta (ko. kohta ei saa kuitenkaan olla kiinteistön alueella). 
Toiminta-alueiden ulkopuolella sijaitseville asiakkaille liittämiskohdan etäisyydelle ei ole 
suosituksia ja liitoskohta on laitoksen päätettävissä.  

 
Yleisillä alueilla sijaitsevien tonttijohto-osuuksien kunnossapidosta on suosituksena ot-
taa vastuu samanaikaisesti koko laitoksen toiminta-alueella. 

 
Kymen Vesi toteutti vastuurajan muutoksen vuonna 2007. Laitos otti kunnossapitovas-
tuulle kaikki yleisillä alueilla olevat tonttijohto-osuudet, vaikka ne olisivat olleet alun pe-
rin muiden rakentamia, eikä rakentamisessa välttämättä ollut noudatettu vesilaitoksen 
standardeja. Kun vastuutaho vaihtui, ilmoittivat asukkaat aluksi herkemmin johtojen 
huonosta kunnosta ð parin ensimmäisen vuoden ajan tonttijohto-osuuksien sanee-
rauksissa ilmeni piikki. Vanhoissa liittymissä yleisellä alueella olevan johto-osuuden 
omistus siirtyy aina saneerauksen yhteydessä kiinteistöltä laitokselle. Samalla rakenne-
taan viemärin tarkastuskaivo tontin rajalle, mikä yleensä puuttuu vanhoista viemäriliitty-
mistä. Padotuskorkeus lasketaan edelleen runkojohdon liitoskohdasta. Puuttuvalle hu-
levesihaaralle tontin puolella on annettu kampanjahinta 1 000 ú, jotta kiinteistº teettªisi 
erillisen hulevesiliitoksen. Käytäntöä on nyt jatkettu 10 vuotta ja siihen on totuttu. Alun 
jälkeen ei toimintatapa ole aiheuttanut valituksia. 
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3 KIINTEIST¥JEN TONTTIJOHTOJEN SANEERAUS 

 

3.1 AKTIIVINEN VIESTINTÄ 

Yleinen tiedonjako tonttijohtosaneerausten tärkeydestä on hyvä kohdistaa kiinteistön-
omistajille, taloyhtiöille sekä alueen yrityksille ja teollisuuslaitoksille. Asukas- ja omako-
titaloyhdistykset ovat luontevia kanavia yleisen tiedon jakamiselle. Viestinnän tavoit-
teena on lisätä kiinteistönomistajan ymmärrystä tonttijohdoista, niiden teknisestä käyt-
töiästä sekä saneerausvastuusta. Viestinnässä pääpaino kannattaa olla hyödyissä, 
joita kiinteistönomistaja saa saneerausinvestoinnistaan. 
 
Kun tavoitteena on saada kiinteistöt panostamaan useita tuhansia euroja maan alla si-
jaitseviin putkiin, joiden kunto ei suoraan vaikuta arkeen eikä asumisen laatuun, on sa-
neerauksen markkinoinnilla iso rooli. Kun vesihuoltolaitos lähestyy asiakasta ensimmäi-
sen kerran tonttijohtojen saneerausasialla, on syytä muistaa, ettei asukas itse välttä-
mättä ole koskaan miettinyt maan alla olevaa omaisuuttaan. Laki- ja sääntöpohjainen 
tiedotus ei ole kovin myyvää ja voi aiheuttaa kiinteistönomistajissa yleistä vastustusta. 
Tiedottamisen sisällössä tulee ottaa huomioon asiakasnäkökulma, markkinointihenki-
syys ja selkokielisyys. 
 
Paremmin kiinteistöt saadaan saneeraamaan maan alla olevaa infraa, kun nostetaan 
esiin tonttijohtosaneerauksen positiivisia puolia. Asiakaslähtöisessä viestinnässä voi 
korostaa mm. kiinteistön arvonnousua ja pienenevää riskiä kiinteistöllä tapahtuviin kos-
teusvahinkoihin ja kellaritulviin. Saneeraamalla tonttivesijohdon ja -viemärin voi kiinteis-
tönomistaja lisätä oman kiinteistönsä turvallisuutta ja arvoa sekä lisäksi vaikuttaa lä-
hiympäristönsä vesistöjen tilaan. Veden laadun paraneminen on myös syytä nostaa 
esille, sillä usein syy huonolaatuiseen veteen on asiakkaan oma tonttivesijohto (Kuva 
11). 
 

 

Kuva 11. Uusien runkovesijohtojen hyödyt eivät 
näy asiakkaalla, jos vesi seisoo vanhoissa tontti-
vesijohdoissa ja lähes umpeen kasvaneista tont-
tijohdoista liruttaa vettä huonolla paineella. Kuvan 
vesijohdon sisähalkaisija on 40 mm. 

 

Kuva 12. 150 mm betoniviemä-
rissä on pintavauriota ja sinne on 
tunkeutunut juuria. Viemärin tuk-
keutumisriski on ilmeinen. 

  
 
Aluesaneeraushankkeissa tiedottamisen ajoitus on keskeisessä roolissa etenkin oma-
kotitaloasujalle. Myös taloyhtiöiden päätöksenteko voi olla hidasta. Hyvissä ajoin enna-
koidusti tehty tiedotus antaa asiakkaille aikaa varautua saneeraukseen ja suunnitella 
rahoitusta. Verotuksessa saa kotitalousvähennystä ulkopuolisella teetetystä kiinteistön 
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korjaustyön osuudesta. Vähennettävälle työlle on kattosumma vuosittain, joten myöhäi-
sellä tiedotuksella voi olla merkittävä vaikutus omakotitaloasujan putkisaneeraustyön 
kustannuksiin. Ennakkotiedottamisen voi tehdä hyvissä ajoin, vaikka saneeraushank-
keen aikataulusta ei olisi varmuutta. Omakotitaloasukkaan kannalta yleistiedotteen lä-
hettäminen turhaan on pienempi harmi kuin se, että tiedote tulee viime hetkellä. Ajoissa 
tiedottaminen on paremman asiakaspalvelun lisäksi hyödyllistä myös mahdollisten yh-
teisrakentamishankkeiden kannalta, jolloin asiakas saattaa säästyä usealta peräkkäi-
seltä työmaalta. Nykyisin tiedonanto muille operaattoreille tapahtuu Verkkotietopis-
teessä (Verkkotietopiste.fi). 
 
Asukastilaisuuksia on toivottavaa pitää ennen hanketta ja mielellään myös saneerauk-
sen aikana. Hyvin järjestetyssä asukastilaisuudessa viestitään, kuinka vaivatonta ja 
edullista on kunnostaa kiinteistön tonttivesijohto ja -viemäri samanaikaisesti vesihuolto-
laitoksen saneeraushankkeen yhteydessä. Jos laitoksella on resursseja, on asukastilai-
suuden lisäksi suositeltavaa vierailla jokaisella kiinteistöllä tai tilata kiinteistökohtainen 
neuvontakäynti urakoitsijalta tai muulta ulkopuoliselta asiantuntijalta. Alueellisesti erilai-
set järjestöt kuten omakotitalo-, asukas- ja vesiensuojeluyhdistykset voivat mahdolli-
sesti myös toimia kiinteistökohtaisissa neuvontakäynneissä apuna.  
 
Työnaikainen tiedottaminen on nykyisillä viestintämuodoilla helpottunut ja siihen tulee 
panostaa. Asenteissa voi olla vallalla vesihuollon matalan profiilin pitäminen ja laitok-
sen henkilökunta voi pitää tiedottamista turhana ja kokea, että asiakkaiden yhteyden-
otot vain lisääntyvät tiedottamisen myötä. Jos näin käy usein, voi se kertoa siitä, että 
tiedottamisen sisällössä olisi kehitettävää. Osa laitoksista voi kokea, että tiedottami-
seen ei ole resursseja. Tekstiviestillä tiedottaminen, laitosten www-sivut ja sosiaalinen 
media tarjoavat nopeita ja helppoja tiedotustapoja perinteisten tiedotteiden rinnalle ja 
ainoa aikaa vievä vaihe on tiedotepohjien teko ja viestintävälineiden käyttöönotto. Pos-
tilaatikkoihin jaettava tiedote ei nykyisin välttämättä tavoita asukkaita toivotulla aikatau-
lulla ja lyhyellä tekstiviestillä voi kannustaa käymään postilaatikolla.  
 
Älypuhelimiin on kehitetty/kehitteillä sovelluksia, jotka sopivat työmaaviestintään suo-
raan urakoitsijalta asiakkaiden suuntaan. Uusien viestintäkanavien rinnalla tulee kuiten-
kin pitää perinteinen kirjemuotoinen tiedote, sillä osa asiakkaista on edelleen täysin 
postilaatikkoon jaetun tiedotteen varassa ja saneeraukseen liittyviä teknisiä asioita on 
helpompi sisäistää kirjeenä tulleesta tiedotteesta. 
 
Liitteenä 2 on kiinteistöille jaettava esite kiinteistön vesihuoltovastuista ja liitteenä 3 on 
tiedotemalleja. 
 

3.2 TUTKIMUS JA SUUNNITTELU 

Saneeraussuunnittelun taso vaihtelee paljon laitosten välillä. Lähtötietojen taso ja 
suunnittelijoiden pätevyys vaikuttavat myös saneeraussuunnitteluun. Saneeraussuun-
nittelua ei ole ohjeistettu yhtä hyvin kuin vesihuollon muuta suunnittelua. Saneeraus-
hankkeissa saatetaan säästää aikaa ja rahaa suunnitteluvaiheessa ja ajatella, että 
suunnitelmat eivät kuitenkaan vastaa todellisuutta ja että ratkaisut tehdään työmaalla. 
Lähtötietojen kerääminen ja saneerauskohteen suunnittelu voi olla haastavaa ja työ-
lästä erityisesti vanhoilla alueilla, missä tarkepiirustuksia ei ole käytettävissä. Sanee-
raussuunnittelusta olisi hyvä saada ohjeistusta, esimerkiksi kaivantoturvallisuusasiat 
jäävät valitettavan usein saneeraussuunnittelussa liian vähälle huomiolle. 
 
Huolellisesti tehdyillä suunnitelmilla säästetään yleensä kustannuksissa toteu-
tusvaiheessa. Maastossa tehtävät tutkimukset ja mittaukset ovat edellytys onnis-
tuneelle suunnittelulle.  
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Laitosten omien runkojohtojen tutkimusten lisäksi kiinteistöjen tonttijohtojen tutkiminen 
ja kartoitus parantavat suunnitelmien sisältöä ja auttavat työmaan hallinnassa sekä 
kiinteistönomistajien motivoinnissa. Kiinteistöjen vesihuoltojärjestelmästä on hyvä sel-
vittää tonttijohtojen ikä, koko, materiaali ja sijainti sekä kunto ja mahdolliset vuodot, tu-
kokset tai muut viat. Vesimittaritilasta on hyvä ottaa valokuvia ja mitata myös kiinteistön 
alin viemäröity lattiataso. Kiinteistöjen hulevesien johtamista voi tutkia esimerkiksi sa-
vukokeilla sekä vedenlaatu- ja virtaamamittauksilla. Yksinkertainen selvityskeino on tut-
kia sadeveden reitti kaatamalla elintarvikevärillä värjättyä vettä esim. kiinteistön katto-
vesisuppiloihin ja tarkastaa, että hulevedet eivät ohjaudu jätevesiviemäriin. Väliaikaisen 
vedenjakelun suunnittelua on hyvä tehdä samalla kertaa, kun käydään kiinteistöllä ja 
esimerkiksi arvioida kiinteistön vesipostin kautta tehtävän väliaikaisen vedenjakelun 
mahdollisuus. Tonttijohtojen kuntotutkimus kannustaa kiinteistöjä saneeraamaan tontti-
johtojaan, auttaa saneeraustarpeen arvioinnissa ja antaa arvokasta lähtötietoa myös 
saneerauksen toteuttajalle. Malliasiakirjat lähtötietojen keräämiseen tarkoitetusta tontti-
johtokortista sekä kuntotutkimusraportista ovat liitteenä 4. 
 
Tutkimusvaiheen jälkeen tonttijohtotiedot toimitetaan asiakkaalle. Jos on havaittu, että 
kiinteistöltä johdetaan hulevesiä jätevesiviemäriin, voidaan antaa erottelukehotus koh-
tuullisella siirtymäajalla. Kun kiinteistönomistajaa lähestytään ensimmäisen kerran, on 
hyvä tiedottaa vastuurajoista, tonttijohtojen saneerauksen hyödyistä ja hulevesien erot-
telusta. Tiedotteen on hyvä sisältää myös informaatiota padotuskorkeudesta ja kiinteis-
tön vastuista suojata kellaritilat viemäritulvilta sekä tarvittavista järjestelmistä, kun pa-
dotuskorkeuden alapuolella on viemäröityjä tiloja.  
 
Yleisötilaisuus kannattaa pitää, kun suunnittelu on luonnosvaiheessa, jotta kiinteistön-
omistajat pääsevät ajoissa mukaan hankkeeseen. Jos kiinteistön tonttijohtojen kuntoa 
ei ole tutkittu, voi saneeraustarvetta markkinoida tonttijohdon rakentamisvuoden ja ma-
teriaalin perusteella. Esimerkiksi TV-kuva saneerattavasta runkoviemäristä tai umpeen 
kasvaneesta valurautaisesta tonttijohdosta voi herättää mielenkiinnon. 
 
Hyvät lähtötiedot auttavat suunnittelussa ja työmaalla 
 

¶ tonttijohtojen sijainti ja materiaali (jos ei ole tiedossa, tästä kannattaa mainita 
suunnitelmassa, jolloin urakoitsija osaa varautua) 

¶ valokuvat kiinteistön kaivoista sekä mittaritilasta ja mittarin osista 

¶ tarkemittaus (samalla johtokartan päivitys) 

¶ viemärin tv-kuvaus 

¶ vesijohtoverkostoon liitettyjen rakennusten vesipostiventtiilin sijainti ja sen mah-
dollinen hyödyntäminen väliaikaisessa vedenjakelussa 

¶ alin viemäröity lattiataso 
 
Parhaat käytännöt tonttijohtojen saneerauksessa 
 

¶ kiinteistöjen tonttijohtojen kuntotutkimusten tekeminen 

¶ hulevesien erottelu 

¶ tonttiventtiilin siirto yleiselle alueelle pois liikennöidyltä alueelta ja omistuksen 
siirto laitokselle 

¶ viemärin liitoskaivo tontin rajalle yleisen alueen puolelle 

¶ viemäri suojaputkeen pohjavesialueella 

¶ koko tonttivesijohto suojaputkeen 
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3.3 TONTTIJOHTOJEN SANEERAUS 

3.3.1 Asiakaspalvelua selkeällä työnjaolla 

Kiinteistöjen tonttijohtoja saneerataan runkojohtosaneeraushankkeiden yhteydessä ve-
silaitosvetoisesti, yhteistyöhankkeissa kadunpitäjän kanssa sekä urakoitsijavetoisissa 
hankkeissa. Kiinteistön kannalta hankkeen vetäjällä ja osapuolilla ei ole merki-
tystä. Asukkaalle tulisi heti hankkeen aluksi osoittaa yksi taho, jonka kautta hän 
asioi hankkeen aikana. Jos yhteystaho on sopimusurakoitsija, on näissäkin tapauk-
sissa ensiarvoisen tärkeää, että ensimmäinen tiedote tulee vesihuoltolaitokselta. Vesi-
huoltolaitoksen edustajan yhteystiedot on myös oltava selkeästi tiedotteessa. Kentälle 
on ilmaantunut urakoitsijoita, jotka markkinoivat aggressiivisesti palvelujaan jopa vesi-
huoltolaitoksen nimissä ja aktiivinen viestintä laitoksen suunnalta auttaa asiakasta tun-
nistamaan sopimusurakoitsijan ja vastaavasti erottamaan muut yrittäjät. 

3.3.2 Yleisellä alueella olevan tonttijohto-osuuden saneeraus 

Suositus 
 
Tämän hankkeen suositus on, että tonttivesijohto ja tonttiviemäri saneerataan aina 
yleisten alueiden osalta, kun laitos saneeraa runkojohdot. Uusi tonttiventtiili ja uusi vie-
märin liitoskaivo sijoitetaan yleisen alueen puolelle lähelle tontin rajaa (aidat, tukimuurit 
ym. huomion ottaen). Saneerauksen jälkeen yleisellä alueella olevat tonttijohto-osuudet 
siirretään laitoksen omistukseen ja kunnossapitoon. Liittämiskohta siirtyy vesijohdon 
osalta tonttiventtiiliin ja viemärin osalta uuteen liitoskaivoon. Vastuurajamuutoksesta 
sekä asiakkaan omaisuuden siirtymisestä laitokselle on sovittava kirjallisesti joko liitty-
mis- ja käyttösopimusta päivittämällä tai erillisellä sopimuksella tai suostumusasiakir-
jalla. Kun laitos ottaa yleisellä alueella sijaitsevat tonttijohdot omistukseensa, on suosi-
teltavaa, ettei kiinteistöä laskuteta yleisellä alueella sijaitsevan johto-osuuden sanee-
raustyöstä. 
 
Nykyisin monilla laitoksilla on saneerausten yhteydessä siirretty tonttiventtiili kadulta 
tontin puolelle ja näiden kiinteistöjen osalta tilanne korjaantuu uuden käytännön mu-
kaiseksi vasta, kun saneeraus seuraavan kerran tulee ajankohtaiseksi.  
Tonttiventtiilien kunnossapitoon on varauduttava lisäämällä laitoksen resursseja. Lai-
toksen vakuutusehdot on myös hyvä tarkastaa, sillä vakuutus ei välttämättä korvaa 
kiinteistöille aiheutuvia vahinkoja, jos tonttiventtiili ei toimi kunnossapidon laiminlyönnin 
takia. 
 
Jos laitos päättää, että tontilla sijaitsevaa tonttiventtiiliä ei siirretä tonttivesijohdon sa-
neerauksen yhteydessä yleisen alueen puolelle, jää omistus ja kunnossapitovastuu 
tonttiventtiilistä kiinteistölle. 
 
Jos vastuuraja jätetään runkojohtoihin 
 
Jos kiinteistön ja laitoksen vastuuraja on runkojohdossa ja laitos laskuttaa asiakkaalta 
yleisellä alueella sijaitsevan tonttijohto-osuuden saneerauksesta, alkaa hanke yleensä 
tiedotteella, jossa kerrotaan saneeraushankkeesta ja asiakkaalle aiheutuvista kustan-
nuksista. Harva kiinteistönomistaja ymmärtää, että tonttijohtoja on myös oman tontin 
ulkopuolella.   
Vesihuollon yleiset toimitusehdot (Malliehdot, kohdat 8.4 ja 8.6) antaa laitokselle hyvät 
lähtökohdat tonttijohtojen saneeraamiselle yleisillä alueilla. 
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Liittyjä on velvollinen osallistumaan tonttijohtojen saneeraus- ja muutostöiden kustan-
nuksiin saamansa hyödyn mukaisella osuudella, mikäli muutostyöt tehdään laitoksen 
verkostojen muutostöiden yhteydessä ja niistä johtuen. Tämä koskee muulla alueella 
kuin liittyjän kiinteistöllä olevaa tonttijohto-osuutta, kun liittämiskohta on liittyjän kiinteis-
tön alueen ulkopuolella.  Siltä osin kuin liittyjä ja laitos eivät toisin sovi, kustannusosuu-
det jakautuvat seuraavasti: 
 
Johdon ikä Laitoksen kustannusosuus Liittyjän kustannusosuus 
Vuosia % % 
0-20 100 0 
20-30 70 30 
30 -  40 40 60 
yli    40 0 100 

 
Jos liittyjä haluaa muuttaa tonttijohdot kustannuksellaan toiseen paikkaan, on toimenpi-
teestä sovittava kirjallisesti laitoksen kanssa.  
  
Laitos tiedottaa liittyjälle etukäteen tonttijohtojen saneeraus- ja muutostöiden aikatau-
lusta ja arvioiduista kustannuksista.   
 
Nykyisin vallalla olevassa vastuurajakäytännössä, jossa liittämiskohta on sama kuin 
tonttiliittymän liitoskohta runkojohdossa, on syytä huolehtia, että sopimusehdoissa 
tai Vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa on maininta yleisillä alueilla tapahtu-
vista kiireellisistä korjaustöistä. Laitokset huolehtivat sellaisista vuotokorjauksista 
yleisillä alueilla, joita ei ole mahdollista sulkea muusta verkostosta ilman että muut ve-
denkäyttäjät kärsivät. Yleisillä alueilla tehtävistä kiireellisistä korjaustöistä on suo-
siteltavaa olla hinnastossa myös kiinteä hinta.  
 
Jos laitoksella ei ole liitteessä 1 esitettyä sopimuspykälää 10 b ja kiinteistönomistaja 
vastaa tonttijohtojensa kunnossapidosta yleisillä alueilla, on suositeltavaa, että laitok-
sen hinnastoon lisätään kiinteä hinta tonttivesijohdon ja -viemärin saneerauk-
selle yleisillä alueilla esimerkiksi katuluokittain porrastettuna. 
 

3.3.3 Kiinteistön puolella olevan tonttijohto-osuuden saneeraus 

Kaikilla laitoksilla ei ole resursseja eikä halukkuutta tarjota saneerausta tonttiventtiilin ja 
vesimittarin väliselle johto-osuudelle. Kiinteistönomistajan tavoitettavuus, lähtötiedon 
taso ja päätöksenteon hitaus voivat myös haitata varsinaisen pääurakan aikataulua. 
Vaikka saneerausurakka tontilla päättyy ja takuuaika umpeutuu, säilyy asiakassuhde 
vesihuoltolaitokseen ja usein asiakas näissä tapauksissa kokee, että vastuu tonttijoh-
doista on ikuisesti laitoksella.  
 
Jos laitos ei tarjoa saneerauspalvelua asiakkaille, on näissä tapauksissa urakoitsijan 
kanssa hyvä tehdä sopimus, jossa urakoitsija sitoutuu tarjoamaan asiakkaille tonttijoh-
tojen saneerausta runkojohto- ja katusaneerauksen yhteydessä. Urakoitsijan tekemän 
työn vastuu on hyvä tehdä selväksi asiakkaan suuntaan, sillä usein asiakas mieltää, 
että laitos on vastuussa myös urakoitsijan tekemistä vesihuoltotöistä. 
 
Suositeltavaa on, että kiinteistöjen saneeraushanketta valvoo KVV-työnjohtaja ja että 
urakoitsijalta vaaditaan voimassa oleva vesityökortti. Vesihuoltolaitos voi tarjota valvon-
taa myös etuutena osana aluesaneeraushanketta, jos asiakas tilaa samalta urakoitsi-
jalta kiinteistön alueella sijaitsevan tonttijohto-osuuden saneerauksen. Urakan jälkeinen 
dokumentointi ja tarkemittaukset on hyvä pyytää kiinteistöjen tonttijohtojen osalta myös 
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laitokselle ja laitoksen kannattaa mainita tästä kiinteistön tonttijohtoa koskevasta vel-
voitteesta urakka-asiakirjoissa. Samalla päivitetään liitoslausunnot, jos liitostiedot ovat 
muuttuneet. 
 

3.4 ALUESANEERAUSHANKE 

3.4.1 Yhteistyöhanke kadunpitäjän kanssa 

Yhteistyöhankkeissa voidaan edetä joko laitos- tai kunta/kaupunkivetoisesti. Usein työ-
maalla on myös sopimusurakoitsijoita. Verrattuna urakoitsijavetoiseen hankkeeseen, 
voi yhteistyöhanke näyttäytyä asiakkaan suuntaan sekavammalta, koska toimijoita on 
enemmän. Yhteistyössä tehty selkeä tiedotus, asiakkaalle helpoksi tehty palvelukoko-
naisuus ja ajan varaaminen kiinteistökäynneille auttavat asiakasta ymmärtämään koko-
naisuuden ja sen, että tonttijohdot kannattaa alueella saneerata samanaikaisesti, kun 
katu aukaistaan. 
 
Jos saneerauskohde viivästyy tai peruuntuu kunnan/kaupungin investointiohjelman mu-
kaisesti, voi laitokselle tulla haasteita niissä tapauksissa, joissa asiakkaan kanssa on jo 
tehty sitoumuksia. Viestintää saneeraushankkeiden tärkeydestä on tehtävä myös ka-
dunpitäjän ja päättäjien suuntaan, jotta kuntatekniikalla olisi enemmän rahaa katusa-
neerauksiin. 
 
Saneeraushankkeet kadunpitäjän kanssa vaativat yhteisten pelisääntöjen sopimista. 
Monilla vesihuoltolaitoksilla koetaan, että kehitystyötä tämän aiheen parissa on teh-
tävä, jotta yhteistyöhankkeista saadaan sujuvampia. 

3.4.2 Urakoitsijavetoinen aluesaneerausmalli 

Urakoitsijavetoisessa aluesaneerausmallissa vesihuoltolaitos antaa urakoitsijan toteu-
tettavaksi saneerattavan hankealueen kokonaisuuden, jossa kiinteistöjen tonttivesijoh-
toja ja -viemäreitä pyritään saamaan saneerauksen piiriin mahdollisimman laajasti.  
 
Urakoitsija pystyy suorittamaan sovittua tehtävää fokusoidusti ja vailla menneisyyden 
painolastia asukkaiden suhteen. Asukkaat saattavat paremmin hyväksyä tutkimukset ja 
suositukset puolueettomalta taholta. Urakoitsijavetoisen mallin etuna on myös, että ura-
koitsija on usein joustavampi työajoissa ja helpommin asukkaiden tavoitettavissa esi-
merkiksi iltaisin. Asiakasviestintä on toivottavaa tehdä yhteistyössä vesihuoltolaitoksen 
kanssa ja laitoksen on ohjeistettava urakoitsijaa viestinnässä. 
 
Verkostosaneerauksiin keskittyvillä urakoitsijoilla on yleensä käytössään monipuoliset 
saneerausmenetelmät ja kokemusta niiden soveltamisesta erilaisissa saneerauskoh-
teissa. Urakoitsija voi tarjota kiinteistönomistajalle maksuaikaa tai jopa rahoitusta ja 
tontilla tehtävä työ on kotitalousvähennyskelpoinen. Asiakas ymmärtää paremmin 
myös takuuajan rajallisuuden, kun kyseessä on urakoitsijan suoraan kiinteistönomista-
jalle tekemä työ. 
 
Laitokset toivovat urakoitsijoilta itsenäistä ja sujuvaa toimintaa. Jos laitos suosittelee 
omaa sopimusurakoitsijaa asiakkaalle, on erityisen tärkeää, että laitos toimii asiakkaan 
edun valvojana. Asiakkaalla voi olla huoli urakoitsijan vilpittömyydestä, jos omaa osaa-
mista esimerkiksi ei ole eri saneerausmenetelmien valinnan arvioimiseen. 
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Porvoon vedessä on toteutettu kaksi urakoitsijavetoista aluesaneeraushanketta. Urak-
kaohjelmissa edellytettiin, että urakoitsija sitoutuu tekemään tonttijohtojen saneerauk-
set niille kiinteistöille, jotka sen erikseen urakoitsijalta tilaavat. Tarjouksessa ilmoitetut 
tonttijohtojen saneerauskustannukset tyypitetyille tapauksille otettiin huomioon valinta-
kriteerinä urakoitsijan valinnassa. Näiden hintojen toteutumista on syytä myös seurata 
esim. järjestämällä saneerauskohteiden valvonta kiinteistönomistajan, urakoitsijan ja 
rakennuttajan valvojan kesken. Urakkahintaan olisi myös määriteltävä tonttijohtojen si-
jainnin selvitys auki kaivamalla niille kohteille, joista ei ole johtokarttoja lähtötiedoissa. 
Hyväksi käytännöksi osoittautui kiinteistöjen tonttijohtojen kuvaaminen osana hanke-
suunnittelua. Kun kiinteistöille annettiin heidän tonttijohtoaan koskevaa kuntotutkimus-
tietoa, saatiin paljon enemmän kiinteistöjä mukaan saneeraukseen kuin hankkeessa, 
jossa tonttijohtojen tutkimusta tarjottiin maksullisena palveluna. 

3.4.3 Kiinteistöjen kannustaminen tonttijohtosaneeraukseen alueurakan yhtey-
dessä 

Laitos hyötyy taloudellisesti, kun kiinteistöillä erotellaan hulevedet pois jätevesiviemä-
reistä. Vanhoilla alueilla, joilla aikoinaan on ollut sallittua ohjata kattovedet ja perustus-
ten kuivatusvedet jätevesiviemäriin, voi olla perusteltua tukea kiinteistöjä erottelu-
työssä. Kiinteistöjen viemäreiden kuntotutkimuksen (tv-kuvauksen) tekeminen il-
maiseksi asiakkaalle on hyväksi koettu keino kannustaa kiinteistöjä. Saneeraushank-
keen aikana kiinteistöjä kannattaa kannustaa reippaalla, esim. 50 % alennuksella, joka 
on voimassa vain aluesaneeraushankkeen yhteydessä. Putkimateriaalien tarjoaminen 
ilmaiseksi hankkeen yhteydessä on myös suhteellisen halpa ja helppo tapa kannustaa 
kiinteistöjä. Asiakkaalle voi myös tarjota tonttijohtourakan valvontaa vesilaitoksen pal-
veluna aluesaneeraushankkeen yhteydessä.  
 
Kiinteistökohtaiset kustannukset voivat vaihdella paljon ja niitä on usein vaikea enna-
koida. Asiakas ei välttämättä ymmärrä hintaeroja eri asiakkaiden välillä, eikä lisä- ja 
muutostöiden perusteita. Urakoitsija voi joutua antamaan varmuuden vuoksi turhan 
korkean hinta-arvion tai kiinteän hinnan ja kiinteistönomistaja jättää tämän takia työn 
tilaamatta. Parhaiten kiinteistöt saadaan hankkeeseen mukaan, kun tarjotaan palvelua 
kiinteällä hinnalla ja urakan aikana halvemmalla kuin sen jälkeen. Laitokset huolehtisi-
vat tällaisessa tapauksessa sopimusurakoitsijan kanssa kustannusten kattamisesta, jos 
urakoitsijan asiakkaalta perimä kiinteä hinta ei riitä. Urakoinnin varsinainen hinta jäisi 
urakoitsijan ja vesilaitoksen väliseksi sopimusasiaksi. Kiinteällä hinnalla toimittaessa on 
syytä määritellä, että urakka sisältää viimeistelyn tasatuksi maaksi, mutta mahdollinen 
istutusten, kiveysten tai terassien purku ja palautus kuuluvat asiakkaalle itselleen. 
 
Saman laitoksen alueella liittyjiä on kohdeltava tasapuolisesti ja samoin perustein ï oli 
aluesaneerauksen pääurakoitsija laitos, kunta/kaupunki tai urakoitsija. Toimintatapa, 
jossa asiakkaan suuntaan on kiinteä hinnastossa esitetty hinta, on tasapuolinen, suju-
voittaa urakkaa ja vähentää asiakkaiden riskiä kohtuuttoman suurista saneerauskus-
tannuksista. 
 
Lahdessa Patomäen alueella Lahti Aqua tarjosi 240 kiinteistönomistajalle tonttijohto-
jen saneerausta alennetulla hinnalla oman saneeraushankkeen yhteydessä. Asiakas 
sai helposti ja houkuttelevalla hinnoittelulla tonttijohtojen uusimisen samalta urakoitsi-
jalta, joka saneerasi laitoksen verkostot. Alueen kiinteistöistä 97 % tilasi tonttijohtosa-
neerauksen ja samalla hulevesien erottelun. Aikaisemmissa kohteissa, joissa kiinteis-
tönomistajan harteille jäi hankkia putki- ja kaivinkoneurakoitsija, jäi suurimmalta osalta 
tonttijohtojen uusiminen ja hulevesien erottelu tekemättä.  
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Onnistumiseen vaikutti keskeisesti asiakasnäkökulman nostaminen kärkeen viestin-
nässä. Hyvän viestinnän lisäksi tarvitaan myös asiakkaille houkutteleva palvelukoko-
naisuus ja Patomäen alueella tässä onnistuttiin (Kuva 13). Paikallinen, luotettava sopi-
musurakoitsija oli myös yksi tekijä hankkeen onnistumiselle. 
 

 

Kuva 13. Asiakkaan hyödyt (Kuva: Lahti Aqua). 
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4 HULEVESIEN EROTTELUN VELVOITTEET JA PA-
KOTTEET 

Vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa on mainittu asiakkaan velvollisuus kunnossapi-
tää kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet niin, etteivät vuotavat viemärit vaikuta haitallisesti 
viemäriveden määrään. Laitoksella on toimitusehtojen mukaan oikeus jopa keskeyttää 
palvelu, jos asiakas jättää kirjallisesta huomautuksesta huolimatta tarvittavat sanee-
raukset tekemättä. 
 
Vesihuoltolaitokset voivat Vesihuollon yleisten toimitusehtojen mukaisesti periä kiinteis-
töiltä korotettua jätevesimaksua, jos kiinteistöltä johdetaan hulevesiä jätevesiviemäriin. 
Tällöin korotuksen suuruus on esitettävä laitoksen hinnastossa tai taksassa. Korotetulla 
jätevesimaksulla ei kuitenkaan kateta niitä kustannuksia, joita hulevedet jätevesiviemä-
rissä aiheuttavat, varsinkaan jos lasketaan ylivuotojen aiheuttamalle vesistökuormituk-
selle hinta. Korotetun jätevesimaksun ensisijainen tavoite onkin saada kiinteistöt erotte-
lemaan hulevedet pois jätevesiviemäristä. 
 
Jos yleisen tiedottamisen ja kampanjoinnin jälkeen ei kiinteistöjä kuitenkaan saada sa-
neeraamaan tonttijohtojaan, voidaan huleveden erottamiseksi jätevesistä käynnistää 
hallinnollinen prosessi, joka koostuu vesihuoltolaitoksen ja valvontaviranomaisen toi-
menpiteistä. Kun vesihuoltolaitos on selvittänyt tai saanut tietoonsa, että kiinteistöltä 
johdetaan hulevesiä jätevesiviemäriin, kehottaa laitos yleisten toimitusehtojensa nojalla 
kiinteistöä erottamaan hulevedet jätevesistä kohtuullisessa ajassa. Mikäli vesihuoltolai-
toksen antama kehotus ei riitä, käynnistetään viranomaismenettely eli hallintopakkome-
nettely. Jos kunta huolehtii huleveden viemäröinnistä, sovelletaan maankäyttö- ja ra-
kennuslakia. Jos ei ole sopimuksia eikä yleisiä toimitusehtoja käytössä, neuvotaan kiin-
teistöjä erottelemaan hulevedet jätevesistä kunnan hulevesiviemäriin tai muuhun järjes-
telmään tai hakemaan vapautusta kunnan määräämältä viranomaiselta. 
 
Sellaisilla alueilla, joille ei olla rakentamassa hulevesiverkostoa vuosiin, tulisi kiinteistö-
jen silti erotella kiinteistöllä muodostuvat hulevedet pois jätevesiviemäristä ja ohjata ne 
ojiin ja painanteisiin. Myös perustusten kuivatusvedet ovat vesihuoltolaissa tarkoitetun 
huleveden viemäröinnin piirissä ja niiden johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty. Ym-
päristöviranomainen voisi tällaisessa tapauksessa myöntää kiinteistölle määräaikaisen 
oikeuden johtaa perustusten kuivatusvesiä jätevesiviemäriin, kunnes hulevesiverkosto 
rakennetaan alueelle. Ehtona määräaikaiselle oikeudelle olisi maan pinnalla muodostu-
vien hulevesien erottelu jätevesiviemäristä ojiin tai painanteisiin. Määräaikainen oikeus 
myönnettäisiin toistaiseksi. Tonttijohtoja rakennettaessa on hyvä varautua siihen tilan-
teeseen, että hulevesiviemäri toteutetaan myöhemmin. Tontille voidaan asentaa hule-
vesiviemäri valmiiksi tontin rajalle tarkastusputkeen, jolloin siihen ei johdeta hulevesiä 
ollenkaan tässä vaiheessa. Vaihtoehtoisesti pelkkiä kuivatusvesiä johtava huleve-
siviemäri voidaan liittää jätevesiviemäriin lähellä jätevesiviemärin liittämiskohtaa, jolloin 
hulevedet on helposti erotettavissa myöhemmin. 
 
Hallintopakkomenettelyn aikana kehotusta erottaa hulevedet jätevesistä tehostetaan 
uhkasakolla. Hallintopakkomenettelyn vaiheina ovat mm. kehotuksen antaminen, kuu-
leminen, uhkasakon asettamispäätös sekä uhkasakon tuomitseminen. Menettely on 
tarkoin säädelty monivaiheinen prosessi ja se on tarkemmin esitetty omana raporttina, 
joka on liitteenä 5. Kaaviokuva menettelystä on kuvassa 14. 
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Kuva 14. Kaavio hallintopakkomenettelystä (Kuva: Pöyry). 
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5 YHTEENVETO 

Hankkeen aikana koottiin suosituksen vesihuoltolaitoksille tonttijohtojen saneeraukseen 
liittyen. Tontin rajalla sijaitseva liittämiskohta selkeyttää vesihuoltolaitosten ja asiakkai-
den välistä vastuujakoa. Suositeltavaa on ottaa vastuu kunnossapidosta yleisillä alu-
eilla olevista tonttijohto-osuuksista samanaikaisesti koko toiminta-alueella ja sopia 
omistuksen siirtämisestä saneeraushankkeiden yhteydessä. Kiinteistöt saadaan mu-
kaan aluesaneeraushankkeisiin positiivisella ja selkokielisellä viestinnällä, asiakaspal-
velun tasoa nostamalla ja saneeraustyömaan aikana voimassa olevilla tarjouksilla. Lai-
tosten kannattaa panostaa tonttijohtosaneeraukseen asiakasviestinnällä ja houkuttele-
valla palvelukokonaisuudella. Tonttijohtosaneeraus hyödyttää myös laitoksia, joten ta-
loudelliset kannustimet ovat suotavia. 
 
Vesihuoltolaitosten kannattaa jakaa kiinteistöjen tonttijohtojen saneeraukseen liittyvää 
informaatiota myös kuntapäättäjille, medialle sekä rakennusvalvonnan ja ympäristön-
suojeluviranomaisen suuntaan. Yhteistyötä kadunpitäjän ja vesihuoltolaitoksen kesken 
tulee kehittää, jotta saadaan yhteisiä pelisääntöjä ja sitä kautta sujuvampia toiminta-
malleja kiinteistöjen tonttijohtojen saneeraukseen. Urakoitsijavetoisissa aluesaneeraus-
hankkeissa kiinteistöjen tonttijohtojen saneeraus kannattaa nostaa jo kilpailutusvai-
heessa selkeästi esille.  
 
Suositeltavat toimintatavat tonttijohtojen saneeraussuunnittelusta, asiakasviestinnästä, 
aluesaneerauksesta sekä hallintopakkomenettelystä on koottu seuraaviin taulukoihin. 
 

Taulukko 1. Tonttijohtojen saneeraussuunnittelu 

Yhteydenotto kiinteistöjen 
omistajiin ja haltijoihin 

Annetaan yleistietoa vastuurajoista, tonttijohtojen sanee-
rauksen hyödyistä, hulevesien erottelusta, padotuskorkeu-
desta ja kiinteistön vastuista suojata kellaritilat viemäritul-
vilta. 

Lähtötietojen kerääminen Kiinteistön tonttijohtojen sijaintitietojen ja muiden olemassa 
olevien tietojen kerääminen. Lähtötietojen perusteella voi-
daan laatia tutkimusohjelma kiinteistöjen tonttijohdoille. 

Mittaukset ja tutkimukset Mikäli tonttijohtojen sijainti ei ole tiedossa, se pyritään sel-
vittämään. Samalla suoritetaan tarkemittaus. Selvitetään 
tonttijohtojen kunto ja saneeraustarve. Dokumentointia 
varten valokuvataan kiinteistön viemärien tarkastuskaivot 
sekä mittaritila. Tonttiviemärien TV-kuvaaminen antaa ar-
vokasta lisätietoa niiden kunnosta ja saneeraustarpeesta. 
Lisäksi selvitetään hulevesien johtamisen tilanne. 

 

Taulukko 2. Asiakasviestintä 

Ajankohta Välineet ja menettelyt Viesti 

Ennakko (aloitus noin 
vuotta aiemmin) 

Vesihuoltolaitos tiedottaa yh-
dessä kadunpitäjän kanssa 
 
Mediatiedote, alueen kiinteistön-
omistajille, asukkaille ja yrityksille 
jaettava tiedote 
 
Asukastilaisuus 
 

Mitä tehdään, miksi teh-
dään ja miten vaikuttaa kiin-
teistön omistajaan tai halti-
jaan 
 
Mitä kiinteistön omistajan 
tai haltijan pitäisi tehdä, 
mitä etuja tonttijohtojen sa-
neerauksesta on kiinteis-
tölle, mitä vesihuoltolaitos 
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Kylä-, asukas- ja omakotiyhdis-
tysten sekä vesiensuojeluyhdis-
tysten hyödyntäminen tiedottami-
sessa 
 
Verkkotietopiste.fi ï mahdollisuus 
yhteisrakentamiseen muiden toi-
mijoiden (energia, tele ym.) 
kanssa 

tarjoaa asian ratkaise-
miseksi (palvelukokonai-
suus) sekä mitä muita seik-
koja on hyvä tietää (esim. 
kotitalousvähennys) 
 
Vesihuoltolaitoksen yhteys-
tiedot 

Suunnitteluvaiheen 
aikainen 

Vesihuoltolaitos tiedottaa yh-
dessä kadunpitäjän ja mahdolli-
sen ulkopuolisen suunnittelijan tai 
urakoitsijan kanssa 
 
Mediatiedote, alueen kiinteistön-
omistajille, asukkaille ja yrityksille 
jaettava tiedote 
 
Asukastilaisuus 
 
Kiinteistökohtainen katselmus ja 
konsultointi 

Kiinteistökohtaisesti seloste-
taan tonttijohtojen kunto, sa-
neeraustarve ja toimenpide-
ehdotuksen sisältö 

Työnaikainen Vesihuoltolaitos tiedottaa itse ja 
velvoittaa myös urakoitsijan vies-
timään kiinteistön omistajille ja 
haltijoille 
 
Yleistiedottaminen verkkosivujen, 
sosiaalisen median ja asukastilai-
suuksien kautta 
 
Yksittäiset tiedotteet (esim. vesi-
katkoista) laputtamalla, tekstivies-
tein tai mobiilisovelluksen kautta 
 
Viestinnän tehostaminen pienillä 
eduilla, esim. jäätelökupongit, 
kahvitus jne. 

Yleistiedotus urakan etene-
misestä ja tulossa olevista 
työvaiheista sekä mahdolli-
sista tauoista 
 
Ennakkoviestintä asiakkai-
siin vaikuttavista toimenpi-
teistä (esim. vesikatkokset, 
väliaikainen vedenjakelu) 
 
Työmaapäiväkirja ja valo-
kuvat työn etenemisestä 
(esim. Buildie) 

Työn päätyttyä Vesihuoltolaitos ja urakoitsija yh-
dessä 
 
Urakka-alueen kiinteistöjen omis-
tajille ja haltijoille kiinteistökohtai-
nen kirje tai tekstiviesti 
 
Mediatiedote paikallislehteen 
(mukaan esim. urakka-alueen 
asukkaan haastattelu) 

Kiitetään asiakkaita 
 
Kerrotaan urakan hyödyt 
vesihuoltolaitoksen, alueen 
kiinteistöjen omistajien ja 
haltijoiden sekä kuntalais-
ten näkökulmasta 

Palautteen keräämi-
nen 

Vesihuoltolaitos laatii palauteky-
selyn esim. verkkosivuille 
 
Vesihuoltolaitos vastaanottaa/ke-
rää mahdolliset reklamaatiot 

Korostetaan mahdollisuutta 
vaikuttaa 
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Taulukko 3. Aluesaneeraus 

Hankkeen vetäjä Hankkeen vetäjänä voi toimia joko kadunpitäjä, vesihuol-
tolaitos tai urakoitsija. Olennaista on, että kiinteistön 
omistajalla tai haltijalla on tiedossaan yksi taho, jonka 
kautta tonttijohtosaneeraukseen liittyvä asiointi tapahtuu. 
  
Ensimmäisen tiedotteen saneerauksesta on tultava vesi-
huoltolaitokselta, vaikka hankkeen vetäjänä toimisi muu 
taho. 

Saneerausurakan laajuus Suositeltavaa on saneerata alueen kaikki johdot vähin-
tään tonttiventtiiliin ja tarkastuskaivoon saakka ja mielui-
ten myös kiinteistön tonttijohdot (vesijohto vesimittarille 
asti). 

Kiinteistöllä sijaitsevien joh-
tojen saneeraus 

Vesihuoltolaitos voi tehdä urakoitsijan kanssa sopimuk-
sen, että urakoitsija tarjoaa kiinteistöillä sijaitsevien tontti-
johtojen saneerauksen aluesaneerauksen yhteydessä 
 
tai urakoitsija tarjoaa itsenäisesti palveluja asiakkaalle. 
 
Selkeät vastuurajat laitoksen tai urakoitsijan tekemistä 
töistä. 
 
Vaihtoehtoisesti vesihuoltolaitos tai kunta voi tarjota asi-
akkaalle tonttijohto-osuuden saneerausta kiinteistön alu-
eella. 
 
Valvonta joko aluesaneerauksen yhteydessä tai oma 
KVV-työnjohtaja. 
 
Tonttijohtojen saneerauksen jälkidokumenttien vaatimi-
nen urakoitsijalta tai kiinteistönomistajalta. 

Maksut ja hinnoittelu Jos vastuuraja on runkojohdossa, voidaan vesihuoltolai-
toksen hinnastoon lisätä kiinteä hinta yleisillä alueilla si-
jaitsevien tonttijohto-osuuksien saneerauksesta. Asia-
kasta laskutetaan yleisillä alueilla sijaitsevien tonttijohto-
jen saneerauksesta yleisten toimitusehtojen mukaisesti 
ikähyvitystä soveltaen. 
 
Kiinteistöillä sijaitsevien tonttijohtojen osalta laitos voi so-
pia urakoitsijan kanssa kiinteän hinnan kiinteistöjen tont-
tijohtojen saneerauksista tai antaa urakoitsijan määritellä 
hinnan tarjouksessa.  
 
Kustannusjaosta sovitaan vesihuoltolaitoksen ja urakoit-
sijan välisissä sopimuksissa 

Kannustimet tonttijohtojen 
saneerauksiin 

Kiinteä saneeraushinta kiinteistöillä sijaitseville tonttijoh-
doille. Jotta hinta saadaan tarpeeksi alhaiseksi tai jos yk-
sittäisten kiinteistöjen kustannukset ovat merkittävästi 
muita korkeammat, voi vesihuoltolaitos sopia urakoitsijan 
kanssa arvion ylittävien kustannusten kattamisesta. 
 
Kiinteistön urakan valvonta aluesaneerauksen aikana. 
 
Alennushinta aluesaneerauksen aikana. 
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Ei liittymismaksua hulevesiviemäriin aluesaneerausura-
kan aikana. 
 
Kokonaispalvelupaketin helppous ja tehokkuus. 
 
Rahoituksen järjestäminen kiinteistönomistajille. 
 
Kotitalousvähennys verotuksessa. 

Jälkityöt Liitoslausuntojen ja/tai sopimuksen päivitys, jos liitos-
kohta tai vastuuraja muuttuu. 
Johtokartan päivitys. 
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Taulukko 4. Hallintopakkomenettely 

Vaihe Kuvaus 

Vireilletulo Hallintopakkomenettely käynnistyy kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomaiselle tehdyn kirjallisen ilmoi-
tuksen perusteella. 

Kehotuksen antaminen Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen lähettää 
kiinteistön omistajalle tai haltijalle kehotuksen erot-
taa kiinteistön hulevedet jätevesistä. Kehotus ja 
asettamisvaiheen kuuleminen voidaan tehdä sa-
maan aikaan. 

Asettamisvaiheen kuuleminen Ennen velvoitteen (huleveden erottaminen jäteve-
sistä) asettamista kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen varaa kiinteistön omistajalle tai haltijalle ti-
laisuuden tulla kuulluksi. Kuuleminen tapahtuu kuu-
lemiskirjeellä, jossa pyydetään kirjallista selitystä 
asiasta. 

Velvoitteen asettamispäätös Kiinteistön omistajan tai haltijan kuulemisen jälkeen 
tehdään velvoitteen asettamispäätös, jota tehoste-
taan uhkasakolla. 

Tuomitsemisvaiheen kuuleminen Mikäli kiinteistön omistaja tai haltija ei ole täyttänyt 
velvoitetta asettamispäätöksessä määriteltyyn 
määräaikaan mennessä, kuullaan kiinteistön omis-
tajaa tai haltijaa ennen uhkasakon tuomitsemista. 
Kuuleminen tapahtuu samalla tavalla kuin asetta-
misvaiheessa. 

Uhkasakon tuomitseminen Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tuomitsee 
uhkasakon maksettavaksi, mikäli velvoitetta ei ole 
noudatettu eikä noudattamatta jättämiseen ole kuu-
lemisen perusteella pätevää syytä. 
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LIITE 1 SUOSITUS YLEISELLÄ ALUEELLA OLEVAN TONTTIJOHTO-OSUU-
DEN KUNNOSSAPIDOSTA JA LUONNOS 10 B § MUUTOKSEKSI, VVY, HAL-
LINTO- JA TALOUSNEUVOSTO, ASIALISTAN 4/2007 VIITTEET NRO 9 A JA 9 B 

 
VVY, Hallinto- ja talousneuvosto,     
asialistan 4/2007  viite nro 9 a  

    

  

  

  

12.10.2007  

  

LUONNOS/Viite Y  

   

  

  

MUISTIO A  

  

SUOSITUS YLEISELLÄ ALUEELLA OLEVAN TONTTIJOHTO -OSUUDEN 

KUNNOSSAPIDOSTA   

  

Tämä muistio (muistio A) on tarkoitettu suosituksen taustaksi (sisältää mm. ehdo-

tuksen suositukseksi). Ehdotus sopimusehtojen 10 b §:n muutokseksi on muisti-

ossa B.    

  

Luonnoksia (muistiot A ja B) on käsitelty hallinto- ja talousneuvoston kokouksissa 

ja jäsenet ovat kommentoineet niitä myös kokousten välillä. Luonnokset lähetettiin 

kesäkuussa alustaville kommenteille muidenkin neuvostojen jäsenille ja lisäksi 

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:lle.  Kommentteja lähettivät Timo Heinonen ja 

Jarno Laine Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:stä, Riitta Moisio Lappeenrannan Ve-

silaitokselta, Riitta Lindström Haukiputaan Vedestä,     

Juha Menonen Nokian vesihuoltolaitokselta, Reijo Kuivamäki Tampereen Vedestä 

ja Juha Hiltula Haminan vesihuoltolaitokselta.  Lisäksi suositusluonnokset on esi-

telty Vv laitosjohdon neuvottelupäivillä ja Pohjois-Suomen vesivaliokunnan päi-

villä, ja kummassakin tilaisuudessa syntyi vilkas keskustelu. Luonnoksia 

(10.8.2007) on käsitelty lisäksi VVY: n teknisen neuvoston kokouksessa 3/2007.    

    

  

I   TAUSTA  

  

Keskustelu yleisellä alueella olevan tonttijohto-osuuden kunnossapidosta käynnis-

tyi keväällä 2006. Taustalla oli kuluttaja-asiamiehen kannanotto, jonka kuluttaja-

asiamies antoi käsitellessään erään jäsenlaitoksen ja liittyjän välistä erimielisyyttä. 

Myös vesihuoltolaitoksilta on tullut yhteydenottoja VVY:n toimistoon yleisellä 

alueella sijaitsevan tonttijohto-osuuden kunnossapidosta.   

  

Kuluttaja-asiamiehen vuonna 2005 tutkimassa tapauksessa kiinteistön liittämis-

kohta sijaitsi talosta katsoen päällystetyn kadun toisella puolella (runkojohdossa), 

jolloin osa kiinteistön tonttijohdosta oli katualueella. Asiakas kiinnitti huomiota 

kuluttaja-asiamiehelle lähettämässään kirjeessä mm. siihen, että sopimusehtojen 
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perusteella asiakas joutuisi kadulla olevan tonttijohto-osuuden korjaustöiden yh-

teydessä maksamaan kadun aukaisun, mikä saattaisi asiantuntija-arvion mukaan 

maksaa vähintään 7000 ï 8000 euroa.  

  

Kuluttaja-asiamies totesi ratkaisussaan 16.12.2005, että tilanne, jossa kiinteistön 

liittämiskohta sijaitsee tontin ulkopuolella yleisellä alueella ja jossa kiinteistön 

omistajan vastuulle tulisi kadun avaamisesta tai vastaavista yleisellä alueella teh-

tävistä töistä merkittäviä kustannuksia, voi muodostua kuluttajan kannalta koh-

tuuttomaksi. Kuluttaja-asiamies aikoo sopimusehtoja tarkistettaessa ottaa esille 

myös sen, voidaanko liittämiskohtaa koskevaa ehtoa täsmentää siten, ettei edellä 

kerrotunlaisia kuluttajan kannalta kohtuuttomana pidettäviä tilanteita voisi syn-

tyä.  

 

1.1 Liittymis- ja käyttösopimuksen mallin 10 b §  

  

Silloin, kun vesihuoltolaitoksella on käytäntönä, että liittämiskohdat ovat laitoksen 

runkojohdossa, vesihuoltolaitoksella käytetään yleensä liittymis- ja käyttösopi-

musmallin ehtoa 10 b.  

Liittymis- ja käyttösopimuksen mallin 10 b §:n mukaan vesihuoltolaitos huolehtii 

kadulla olevan tonttijohto-osuuden kunnossapidosta maanrakennustöineen, mutta 

on oikeutettu laskuttamaan liittyjää tekemistään töistä.   

  

Sopimusehto ei tosin edellytä, että liittyjältä olisi laskutettava töiden todelliset kus-

tannukset.  Laskutusperusteista voidaan tehdä päätös ja ilmoittaa ne vesihuoltolai-

toksen taksassa ja palvelumaksuhinnastossa. Tämä on yksi tapa välttää kohtuutto-

milta tuntuvia tilanteita, edellyttäen, että laskutusperusteet ovat liittyjän näkökul-

masta kohtuulliset (vähimmäistoimenpide). Laskutettavien kustannusten kohtuul-

listaminen on saatujen kommenttien mukaan käytössä eräillä vesihuoltolaitoksilla.  

Käytännössä kohtuullistaminen on yksittäistapauksessa toteutettu esimerkiksi vä-

hentämällä eri työvaiheiden suoritteita, kuten esim. Hämeenlinnan Seudun Vesi 

Oy:ssä.     

  

Lappeenrannan Vesilaitoksella on vuodesta 2002 käytetty kiinteähintaista taksaa, 

jolloin kiinteistönomistajille rakentamisen hinta on sama riippumatta johdon pi-

tuudesta, sijainnin syvyydestä tai siitä, kaivetaanko soraa vai louhitaanko kalliota. 

Kadun pintarakenteiden korjaamisen hinta sen sijaan vaihtelee. Riski kohtuutto-

man suurista kustannuksista jää näin vesihuoltolaitokselle, ja kustannukset pysty-

tään esimerkiksi vuositasolla tasaamaan.    

  

1.2 Keskustelu VVY:n hallinto- ja talousneuvostossa  

  

Hallinto- ja talousneuvosto keskusteli kokouksessaan 4/2006 siitä, miten yleisellä 

alueilla olevien tonttijohto-osuuksien kunnossapito  ja muut vastuukysymykset tu-

lisi järjestää.  Keskustelussa tuli esiin hyviä kokemuksia niiltä laitoksilta, jotka 

ovat siirtäneet yleisellä alueella olevan tonttijohto-osuuden kunnossapidon vesi-

huoltolaitokselle. Se tarkoittaa kunnossapidon vastuurajan siirtämistä runkojoh-

dosta yleisen alueen rajalle, joka on usein myös liittyjän tontin raja.   

  

Keskustelussa tuli myös esiin, että toisten mielestä käytäntö, jossa vastuuraja on 

runkojohdossa, on toiminut hyvin. Silloin vesihuoltolaitos laskuttaa liittyjää 

muulla alueella kuin liittyjän tontin/kiinteistön alueella olevan tonttijohto-osuuden 

kunnossapidosta.   
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Keskusteltuaan hallinto- ja talousneuvosto päätti suositella yleisellä alueella ole-

van tonttijohto-osuuden kunnossapidon siirtämistä vesihuoltolaitokselle. Vastaa-

vasti uusien liittyjien liittämiskohta määriteltäisiin yleisen alueen rajalle.  Suositus 

(enintään 3 sivua) käsiteltäisiin tarvittaessa VVY:n työvaliokunnassa ja hallituk-

sessa. Jos suositus saa ja hyväksytään VVY:n hallituksessa, se saatetaan jäsenlai-

tosten tietoon VVY:n suosituksena (hallinto- ja talousneuvoston kokouksen 

4/2006  pöytäkirja 16.11.2006, 75 §).   

  

  

2   MÄÄRITELMÄT  

  

Suosituksessa käytetään pääasiassa vesihuoltolaissa, sopimusehdoissa ja yleisissä 

toimitusehdoissa   mªªriteltyjª kªsitteitª. òVanha liittyjªò, ònykyinen liittyjªò ja 

òuusi liittyjªò eivªt kuitenkaan ole edellª mainituissa.   

  

2.1  Vanha  liittyjä tai nykyinen liittyjä  

  

òVanhalla liittyjªllªò tai ònykyisellª liittyjªllªò tarkoitetaan suosituksessa sellaista 

kiinteistöä, joka on jo liitetty laitoksen verkostoon.  Kiinteistön omistajan vaihtu-

minen ei tee kiinteistöstä uutta liittyjää, koska liittymis- ja käyttösopimus siirretään 

uudelle omistajalle. Siirtona pidetään myös sitä, että uusi liittymis- ja käyttösopi-

muslomake täytetään liittyjän tiedoilla. Se ei ole uuden sopimuksen tekemistä. 

Kiinteistön uuden omistajan kanssa tehdään uusi liittymis- ja käyttösopimus aino-

astaan silloin, jos vanha sopimus on jostain syystä sanottu irti.   

  

2.2  Uusi liittyjä  

  

òUudella liittyjªllªò tarkoitetaan suosituksessa sellaista kiinteistºª, joka liitetªªn 

laitoksen verkostoon sen jälkeen, kun päätös suosituksessa tarkoitetun menettelyn 

käyttöönotosta on tullut vesihuoltolaitoksella voimaan.   

  

2.3   Mitä tonttijohto tarkoittaa?   

  

Yleisten toimitusehtojen 1.11 ïkohdan mukaan tonttijohtoja ovat tonttivesijohto, 

tonttiviemäri ja tonttihulevesiviemäri. Tonttivesijohto on talousveden johtamista 

varten asennettu liittämiskohdan ja kiinteistön vesimittarin välinen johto. Tontti-

viemäri on liittämiskohdan ja rakennuksen välinen jätevesiviemäri. Tonttihuleve-

siviemäri on liittämiskohdan ja kiinteistön hulevesilaitteiston välinen huleveden ja 

perustusten kuivatusveden johtamiseksi asennettu viemäri. Sama määritelmä on 

myös yleisten toimitusehtojen kohdassa 8.1.   

  

Kun liittämiskohta on kiinteistön rajalla, tonttijohto sijaitsee kokonaisuudessaan 

kiinteistöllä. Silloin, kun liittämiskohta on vesihuoltolaitoksen runko-johdossa, 

tonttijohto sijaitsee yleensä   osittain kiinteistön ulkopuolella. Myös kiinteistön ul-

kopuolella oleva osuuden katsotaan silti kuuluvan kiinteistön tonttijohtoon.   

  

Selvyyden vuoksi suosituksessa ja uudessa 10 b §:ssä tulee puhua liittyjän ton-

tin/kiinteistön ulkopuolella tai muulla kuin liittyjän kiinteistön alueella olevasta 

òtonttivesijohdon ja tonttiviemªrin osuudestaò, kuten nykyisessª 10 b Ä:ssª. Liit-

tyjän kiinteistön ulkopuolella ei siis ole varsinaisesti tonttijohtoa, vaan tontti-

johto-osuus.   



LIITE 1 

30 
 

  

2.4  Mikä on liittämiskohta?   

  

Liittämiskohta tarkoittaa yleisen toimitusehtojen 1.10 ïkohdan mukaan tonttijoh-

tojen ja yleisten johtojen liittämiskohtaa. Liittämiskohdassa katsotaan laitoksen ve-

sijohto- ja viemäriverkoston kunnossapitovelvollisuus päättyväksi ja kiinteistön 

vesi- ja viemärilaitteiston kunnossapitovelvollisuus alkavaksi.  Vesihuoltolain 13 

§:n mukaan laitoksen verkostoon liitettävän kiinteistön omistaja tai haltija vastaa 

kiinteistön vesihuoltolaitteistosta liittämiskohtaan saakka.   

  

2.5  Yleisen alueen määritelmä  

  

Yleisellä alueella tarkoitetaan suosituksessa katualueita, liikennealueita, tiealueita, 

toreja ja puistoja ja muita vastaavia alueita. Kaikki kiinteistön ulkopuoliset alueet 

eivät ole yleisiä alueita.   

  

  

3.  SUOSITUS  

  

Suositusta toteutetaan pitkällä aikavälillä, ja sen toteuttamisessa otetaan huomioon 

vesihuoltolaitosten erilaiset olosuhteet. Suositus koskee lähinnä niitä vesihuolto-

laitoksia, joilla on käytäntönä, että liittämiskohta sijaitsee laitoksen runkojohdossa. 

Suositus on tarkoitettu sovellettavaksi vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja 

sielläkin asemakaava-alueilla. Suositus koskee vesijohtoa, jätevesiviemäriä ja hu-

levesiviemäriä. Silloin, kun liittämiskohta on laitoksen runkojohdossa, osa kiin-

teistön tonttijohdosta on yleensä kiinteistön rajan ulkopuolella ja varsinkin taaja-

missa yleisellä alueella.    

 

1. Hallinto- ja talousneuvosto suosittelee liittämiskohdan siirtämistä yleisen 

alueen (kiinteistön) rajalle. Tämä järjestely koskisi vain uusia liittyjiä ja 

tulisi voimaan laitoksen päätöksessä sanottuna päivänä.  

 

2. Samalla vesihuoltolaitos ottaisi kustannuksellaan kunnossapidettäväksi 

vanhojen liittyjien tonttijohdosta sen osuuden, joka sijaitsee kadulla tai 

muulla liittyjän kiinteistön ulkopuolisella yleisellä alueella.  

 

3. Vanhojen liittyjien liittämiskohtaa ei kuitenkaan muutettaisi, ainakaan 

tässä vaiheessa. Ne tehtävät, joiden osalta vesihuoltolaitos vastaa kiinteis-

tön ulkopuolella olevasta tonttijohdon osuudesta, määritellään sopimuksen 

10 b §:ssä samalla tavalla kuin tähänkin asti. Lisäksi sopimuksessa määri-

tellään, että vesihuoltolaitos ei laskuta liittyjää näistä tehtävistä, kun kiin-

teistön ulkopuolinen tonttijohto-osuus sijaitsee yleisellä alueella (10 b §:n 

muutos).   

  

Vesihuoltolaitos ottaisi asemakaava-alueella kunnossapidettäväkseen 

myös katusulkuventtiilin (tonttisulkuventtiilin) silloin, kun se sijaitsee 

kiinteistön ulkopuolella yleisellä alueella.  Silloin, kun se sijaitsee kiin-

teistön rajalla tai kiinteistön rajojen sisäpuolella, sen omistus ja kunnossa-

pitovastuu kuuluisivat liittyjälle. Niiden vesihuoltolaitosten, jotka ovat 

aina pitäneet katusulkuventtiilin kustannuksellaan kunnossa sen sijain-

nista riippumatta, ei kuitenkaan kannattaisi muuttaa käytäntöään.   
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Tonttijohto-osuuden omistusta ei heti muuteta, kun on kyse vanhoista liittyjistä. Tonttijohto 

jää kaikilta osin liittyjän omistukseen sen uusimiseen asti. Näin ollen osuuden arvoa ei tar-

vitse määrittää eikä maksaa siitä korvausta asiakkaalle.  

 

4. Tonttijohto-osuus siirrettäisiin laitoksen omistukseen uusimisen yhteydessä, jolloin van-

hankin liittyjän liittämiskohta siirtyisi yleisen alueen rajalle, joka on yleensä myös kiin-

teistön raja, paitsi ehkä taajamien ulkopuolella. Kuten nykyisen 10 b §:n mukaan laitos 

huolehtisi tonttijohto-osuuden kunnossapidosta ja uudelleen rakentamisesta, mutta muu-

tetun 10 b §:n mukaan laitos ei kuitenkaan laskuttaisi niistä liittyjää yleisellä alueella. 

  

5. Jos vesihuoltolaitos haluaa, että myös uusien liittyjien liittämiskohta on runkojohdossa, 

suositellaan, että vesihuoltolaitos ottaisi silti kunnossapitoonsa yleisellä alueella sijaitse-

van tonttijohdon osuuden edellä 2. kohdassa tarkoitetulla tavalla.  

 

6. Lisäksi hallinto- ja talousneuvosto suosittelee sopimusmallin 10 b -kohdan tarkistamista 

suosituksen mukaiseksi (ehdotus sopimusehdon uudesta muotoilusta on toisessa   muis-

tiossa ï muistio B). Sopimusmallin 10 a ïkohtaan ei puututtaisi, mutta rajoitettaisiin sen 

käyttö vain niihin tilanteisiin, että liittämiskohta on kiinteistön rajalla.        

  

4.   VUONNA 2001 VALMISTUNEET MALLIEHDOT    

  

Tällä hetkellä useimpien vesihuoltolaitosten liittymis- ja käyttösopimukset ovat 

vuonna 2001 valmistuneen mallin mukaiset (sopimusmalli 3.7.2001). Sopimus-

mallissa on tonttijohtojen rakentamisesta ja kunnossapidosta seuraavat malliehdot 

(10 a ja 10 b )  :   

  

10 a §   Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin rakentamisen, kunnossapidon, 

uudelleen rakentamisen ja maanrakennustyöt suorittaa kustannuk-

sellaan liittyjä .   

  

Tonttivesijohdon hankkii ja asentaa liittyjän kustannuksella liittyjä 

tai laitos. Jos liittyjä suorittaa tonttivesijohdon hankinnan ja asen-

tamisen, laitos määrää ja hyväksyy tonttivesijohdon aineen, koon 

ja sijoituksen. Liitostyön tekee aina laitos.  

  

Laitos laskuttaa liittyjää tekemistään hankinnoista, asennuksista ja 

töistä laitoksen taksan tai hinnaston mukaisesti.  

  

Liittyjä sitoutuu tonttijohtojen rakentamisessa ja tonttivesijohdon 

maanrakennustöissä, hankinnassa ja asennuksessa noudattamaan 

laitoksen antamia ohjeita. tai vaihtoehtoisesti 10 b § (laitos ylivii-

vaa tai poistaa tarpeettoman vaihtoehdon):  

  

10 b §   Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin rakentamisen ja maanrakennus-

työt suorittaa kustannuksellaan liittyjä. Muulla alueella kuin liitty-

jän tontin/kiinteistön alueella maanrakennustöistä huolehtii kuiten-

kin laitos ja laskuttaa liittyjää laitoksen taksan tai hinnaston mukai-

sesti.   
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Tonttivesijohdon hankkii ja asentaa liittyjän kustannuksella liittyjä 

tai laitos. Jos liittyjä suorittaa tonttivesijohdon hankinnan ja asenta-

misen, laitos määrää ja hyväksyy tonttivesijohdon aineen, koon ja 

sijoituksen. Liitostyön tekee aina laitos.  

  

Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin kunnossapidosta ja uudelleen ra-

kentamisesta maanrakennustöineen huolehtii kustannuksellaan liit-

tyjä tontin/kiinteistön alueella. Muulla alueella kuin liittyjän ton-

tin/kiinteistön alueella olevan tonttivesijohdon ja tonttiviemärin 

osuuden kunnossapidosta ja uudelleen rakentamisesta maanraken-

nustöineen huolehtii laitos ja laskuttaa tästä liittyjää.  

  

Laitos laskuttaa liittyjää tekemistään hankinnoista, asennuksista ja 

töistä laitoksen taksan tai hinnaston mukaisesti.  

  

Liittyjä sitoutuu tonttijohtojen rakentamisessa ja tonttivesijohdon 

maanrakennustöissä, hankinnassa ja asennuksessa noudattamaan 

laitoksen antamia ohjeita.  

  

Muulla alueella kuin liittyjän tontin/kiinteistön alueella tarkoitetaan 

tässä sopimuksessa katualueita, liikennealueita, toreja, tiealueita, 

puistoja ja muita liittyjälle kuulumattomia alueita.  

  

  

5.  MALLIEHTOJEN TARKISTAMINEN  

  

5.1  Ehdotus toimenpiteiksi  

   

 ƫ 

  

Vuonna 2001 valmistuneen sopimusmallin 10 b §:ää tarkistetaan niin, että se on uuden suosituk-

sen mukainen.    

 ƫ 

  

Samalla 10 a § rajoitetaan koskemaan vain niitä tapauksia, että liittämiskohta on kiinteistön ra-

jalla. Se onkin 10 a §:n varsinainen käyttötarkoitus, mutta tiettävästi jotkut sellaiset laitokset, 

joiden liittämiskohta on runkojohdossa, ovat ottaneet käyttöön 10 a §:n, vaikka 10 b § sopii 

silloin paremmin.   

 ƫ 

  

Niiden vesihuoltolaitosten, joiden liittämiskohta on runkojohdossa tai muuten kiinteistön rajan 

ulkopuolella, tulisi ottaa käyttöön 10 b § sen jälkeen, kun sitä on tarkistettu.  Kun liittämiskohta 

on kiinteistön rajalla, käytetään 10 a §:ää.   

 ƫ 

  

Lisäksi suositellaan, että uusien liittyjien liittämiskohta määriteltäisiin kiinteistön rajalle. 

Vanhojen liittäjien liittämiskohta siirrettäisiin kiinteistön rajalle silloin, kun tontin rajan ul-

kopuolella oleva tonttijohto-osuus rakennetaan uudelleen.   

 ƫ Yleisten toimitusehtojen 8.4 ïkohtaa (tonttijohtojen muutostyöt) muutetaan mahdollisesti 

myöhemmin yleisten toimitusehtojen mallin uudistamisen yhteydessä. Muuttamisella ei ole 

kiirettä, koska sopimusehdot menevät yleisten toimitusehtojen edelle. Se tarkoittaa, että kun 

sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot ovat ristiriidassa, sovelletaan sopimusehtoja.     
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5.2   Muutetun sopimusehdon käyttö ja voimaantulo  

  

Vanha liittyjä:   

  

 ƫVesihuoltolaitos ilmoittaa muutetusta sopimusehdosta asiakkaille lähettämällä heille 

postin kautta uuden sopimusehdon tiedoksi. Uusi sopimusehto tulee voimaan ai-

kaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksesta.   

  

 ƫSopimuksen muutos voidaan saattaa voimaan edellä mainitulla tavalla, kun tontti-

johto-osuuden omistusta ei siirretä eikä muutos heikennä kenenkään liittyjän ase-

maa.  Jos omistus siirretään esimerkiksi katualueella olevan tonttijohto-osuuden 

uusimisen yhteydessä, sopimuksen muuttaminen vaatii sekä liittyjän että vesihuol-

tolaitoksen allekirjoituksen.   

  

Uusi liittyjä   

  

 ƫUuden liittyjän kanssa tehdään sopimus alusta asti uusituilla ehdoilla. Uusien liitty-

jien osalta noudatetaan laitoksen tekemää päätöstä, jonka mukaa tiettynä päivänä 

ja sen jälkeen liittyneiden kiinteistöjen liittämiskohta on kiinteistön/yleisen alueen 

rajalla.   

  

 ƫKun päätös on tehty, sitä noudatetaan, kun uuden liittyjän kanssa tehdään liittymis- 

ja käyttösopimus.   Yleisten toimitusehtojen 2.1 ïkohdan mukaan liittämiskohta 

merkitään rakennuslupahakemukseen ja liittymis- ja käyttösopimuksen liitteenä 

olevaan karttaan tai yksilöidään sopimuksessa sanallisesti   

  

Suosituksen toteuttamiseen liittyviä käytännön kysymyksiä    

   

Ennen muutoksen toteuttamista on syytä kartoittaa, millaisia käytännön ongelmia 

siitä mahdollisesti aiheutuu ja miten ongelmat ratkaistaan. Ohessa on eri laitoksilta 

saatuja kommentteja käytännön ongelmista, joita vastuurajan muuttamisesta runko-

johdosta tontin/kiinteistön rajalle voi aiheutua:  

 

¶ Jos vastuuraja siirretään tontin rajaan, niin se tarkoittaisi sitä, että laitoksen tulisi 

myös jälkiliittymissä rakentaa johdot tontin rajaan asti. Tällaiseen ei usein ole 

resursseja, esim. Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n kunnissa jälkiliittymät kaivaa 

aina liittyjä ja vesihuoltolaitos tekee vain liitokset. Sellaisen johdon ottaminen 

kunnossapitovastuulle, jota laitos ei ole täysin tehnyt, on riski. 

 

¶ Mikäli vastuuraja (liittämiskohta) siirretään tontin rajaan, niin miten tulkitaan 

padotuskorkeuden määritystä. Nyt padotuskorkeus lasketaan liittämiskohdasta 

runkojohdossa, mutta jos se tulevaisuudessa joudutaan laskemaan tontin rajalta, 

niin näitä korkoja ei yleensä ole tiedossa (myöskään tarkistus ei ole mahdollista 

ilman tarkastusputkea tontin rajalla). Hallinto- ja talousneuvostossa todettiin, että 

suosituksessa on kyse vastuunrajan siirtämisestä eikä se välttämättä vaikuta pa-

dotuskorkeuden määrittelyyn. 

 

¶ Vian löytäminen (onko se tontin alueella vai yleisellä alueella) ei ole helppoa ï  

viettoviemärit ja varsinkin jatkossa lisääntyvät paineviemärit.  Tonttiviemärin tu-

lostilanteessa tukoskohdan määritys vaikeutuu, jos sitä vertaa nykyiseen käytän-

töön (liittämiskohta runkojohdossa), jossa tukos aukeaa yleensä tonttijohdosta tai 
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runkojohdosta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että laitoksen maksettavaksi tu-

lee myös tontin alueella olevia tukoksia, koska tukoskohta on vaikea määrittää.   

 

¶ Juha Menosen kommentissa tuli esiin hulevesiviemäri. Kuten sopimusmallin ny-

kyiset 10 a ja 10 b §:t, suositus ja sopimusmuutos koskisivat myös huleve-

siviemäriä. Liittyykö suosituksen toteuttamiseen hulevesiviemärin osalta jotain 

sellaista, mikä tulisi ottaa huomioon?  

 

¶ Asemakaava-alueella suositus toimii, mutta haja-asutusalueella ei. Tämän vuoksi 

uudet suositukset pitäisi rajata koskemaan vain asemakaava-alueita tai laitoksen 

toiminta-aluetta. Tällä hetkellä meillä on yhdet ja samat sopimusehdot kaava-

alueella ja haja-asutusalueella. Suositukset johtanevat siihen, että ehtojen 10-

kohta pitää olla erilainen em. alueilla, koska haja-asutusalueilla liitospisteiden tai 

laitoksen kunnossapitovelvoitteen tuominen tontin rajalle ei ole järkevää.  

  

Suositusluonnoksen venttiilejä koskevaan osuuteen on tullut niin paljon palautetta, että 

suositusluonnosta on jo (edellä) muutettukin niiden osalta alkuperäiseen nähden: 

 

¶ Juha Hiltulan kommentti: Termi òkatusulkuventtiiliò on epªselvª; ilmeisesti tar-

koitetaan talosulkuventtiiliä. Katusulkuventtiili voisi viitata myös runkojohdon 

venttiiliin. Talosulkuventtiilit meillä ja monessa muussakin laitoksessa ovat 

usein tontin puolella. Koska venttiiliä saa käyttää vain laitos niin olisi kyllä joh-

donmukaista siirtää venttiili laitokselle, mutta se ei ole sitten ihan linjassa sen 

kanssa, että kiinteistö vastaa tontilla olevasta osuudesta. Pitäisi kai sitten ohjeis-

taa, että talosulku olisi jatkossa yleisellä alueella ja että talosulut siirretään ylei-

selle alueelle sitä mukaa kun talojohtoja uusitaan.  

 

¶ Mm. Pohjois-Suomen vesivaliokunnan seminaarissa 3. ï 4.10. esitettyjä kom-

mentteja: Jos venttiili kuuluu vesihuoltolaitokselle, sen päältä ajetaan huoletta 

isoilla työkoneilla eikä kiinteistönomistaja ole kiinnostunut sen kunnosta.  Li-

säksi routa tai   kiinteistön omissa putkissa syntynyt vuoto tms. tapahtuma saattaa 

nostaa venttiilin karan irti, jolloin siitä seuranneet vahingot olisivat laitoksen vas-

tuulla, jos laitos olisi vastuussa venttiilin kunnosta. Venttiilien sijaintia on vaikea 

tietää varsinkin kiinteistön puolella.     
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 VVY, Hallinto- ja ta-

lousneuvosto,    asialis-

tan 4/2007  viite nro 9 b   
   

  

  

9.10.2007/AT    

  

  

MUISTIO B      

  

LUONNOS  10 b §:n MUUTOKSEKSI   

  

  

  

Käsittelyvaiheet  

  

Tämä muistio (muistio B) sisältää ehdotuksen sopimusehtojen 10 b §:n muu-

tokseksi. Muistio A on tarkoitettu sopimusehdon muutoksen taustaksi ja sisältää 

suosituksen.     

  

Luonnoksia (muistiot A ja B) on käsitelty hallinto- ja talousneuvoston kokouksissa 

ja jäsenet ovat kommentoineet niitä myös kokousten välillä. Luonnokset lähetettiin 

kesäkuussa alustaville kommenteille muidenkin neuvostojen jäsenille ja lisäksi 

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:lle.  Kommentteja lähettivät Timo Heinonen ja 

Jarno Laine Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:stä, Riitta Moisio Lappeenrannan Ve-

silaitokselta, Riitta Lindström Haukiputaan Vedestä,     

Juha Menonen Nokian vesihuoltolaitokselta, Reijo Kuivamäki Tampereen Vedestä 

ja Juha Hiltula Haminan vesihuoltolaitokselta. Lisäksi suositusluonnokset on esi-

telty Vv -laitosjohdon neuvottelupäivillä ja Pohjois-Suomen vesivaliokunnan päi-

villä, ja kummassakin tilaisuudessa syntyi vilkas keskustelu. Luonnoksia 

(10.8.2007) on käsitelty lisäksi VVY: n teknisen neuvoston kokouksessa 3/2007.    

  

Tausta  

  

Kuluttaja-asiamiehen vuonna 2005 tutkimassa tapauksessa kiinteistön liittämis-

kohta sijaitsi talosta katsoen päällystetyn kadun toisella puolella (runkojohdossa), 

jolloin osa kiinteistön tonttijohdosta oli katualueella. Asiakas kiinnitti huomiota 

kuluttaja-asiamiehelle lähettämässään kirjeessä mm. siihen, että sopimusehtojen 

perusteella asiakas joutuisi kadulla olevan tonttijohto-osuuden korjaustöiden yh-

teydessä maksamaan kadun aukaisun, mikä saattaisi asiantuntija-arvion mukaan 

maksaa vähintään 7000 ï 8000 euroa.  

  

Kuluttaja-asiamies totesi ratkaisussaan 16.12.2005, että tilanne, jossa kiinteistön 

liittämiskohta sijaitsee tontin ulkopuolella yleisellä alueella ja jossa kiinteistön 

omistajan vastuulle tulisi kadun avaamisesta tai vastaavista yleisellä alueella teh-

tävistä töistä merkittäviä kustannuksia, voi muodostua kuluttajan kannalta kohtuut-

tomaksi. Kuluttaja-asiamies aikoo sopimusehtoja tarkistettaessa ottaa esille myös 

sen, voidaanko liittämiskohtaa koskevaa ehtoa täsmentää siten, ettei edellä kerro-

tunlaisia kuluttajan kannalta kohtuuttomana pidettäviä tilanteita voisi syntyä.    
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Ehdotus toimenpiteiksi  

   

§ Vuonna 2001 valmistuneen sopimusmallin 10 b §:ää tarkistetaan niin, että se on uuden 

suosituksen mukainen.   

 

§ Samalla 10 a § rajoitetaan koskemaan vain niitä tapauksia, että liittämiskohta on kiinteis-

tön rajalla. Se onkin 10 a §:n varsinainen käyttötarkoitus, mutta tiettävästi jotkut sellaiset 

laitokset, joiden liittämiskohta on runkojohdossa, ovat ottaneet käyttöön 10 a §:n, vaikka 

10 b § sopii silloin paremmin.   

 

§ Niiden vesihuoltolaitosten, joiden liittämiskohta on runkojohdossa tai muuten kiinteistön 

rajan ulkopuolella, tulisi ottaa käyttöön 10 b § sen jälkeen, kun sitä on tarkistettu.  Kun 

liittämiskohta on kiinteistön rajalla, käytetään 10 a §:ää. 

 

§ Lisäksi suositellaan, että uusien liittyjien liittämiskohta määriteltäisiin kiinteistön rajalle. 

Vanhojen liittäjien liittämiskohta siirrettäisiin kiinteistön rajalle silloin, kun tontin rajan 

ulkopuolella oleva tonttijohto-osuus rakennetaan uudelleen.    

   

Sopimusehdon tarkistaminen  

  

Tarkoitus on tarkistaa vuonna 2001 valmistuneen sopimusmallin 10 b §:ää siten, 

että sen soveltaminen ei johtaisi kohtuuttomiin tulkintoihin. Ongelmalliseksi on 

koettu lähinnä 10 b §:n kolmas kappale.    

  

Jos muutetun sopimusehdon käyttöönoton yhteydessä tehdään uusien liittyjien 

osalta päätös, että liittämiskohta on kiinteistön rajalla , uusiin liittyjiin voidaan 

soveltaa sopimusmallin 10 a §:ää. Näin uusilla liittyjillä ei ole kiinteistön ulkopuo-

lista tonttijohto-osuutta.   Sopimusmallin 10 b §:ää käytetään vain silloin, kun liit-

tämiskohta on kiinteistön rajan ulkopuolella, esim. laitoksen runkojohdossa. Sil-

loin osa liittyjän tonttijohdosta sijaitsee kiinteistön ulkopuolella.   

  

Muutostarve koskee sitä, kuka vastaa tonttijohdon kiinteistön ulkopuolisen osuu-

den kunnossapidon ja uudelleen rakentamisen kustannuksista. Nykyisenkin sopi-

musehdon mukaan vesihuoltolaitos pitää tämän johto-osuuden kunnossa ja raken-

taa sen uudelleen, mutta nykyisen ehdon mukaan laitos laskuttaa siitä liittyjää. On 

siis päätettävä, miten määritellään se alue, jolla vesihuoltolaitos tekee jatkossa 

edellä mainitut työt tai jotkin niistä omalla kustannuksellaan. Onko se 1) muu alue 

kuin liittyjän tontin/kiinteistön alue, vai 2) katu ja   yleinen liikennealue, vai 3) 

yleinen alue. Hallinto- ja talousneuvosto päätyi kokouksessaan 4.5. 2007 vaihto-

ehtoon nro 3 (yleinen alue).   

  

Tarkoitus on, että sopimusehtojen 10 b §:n kolmannen kappaleen muutosta sovel-

lettaisiin myös nykyisiin liittyjiin. Näin ollen muutoksella ei tulisi kaventaa sopi-

musehdon soveltamisalaa nykyisestä heidän osaltaan. Vesihuoltolaitos huolehtisi 

edelleen kiinteistön ulkopuolisen tonttijohto-osuuden kunnossapidosta, uudelleen 

rakentamisesta ja niihin liittyvistä maanrakennustöistä ja laskuttaisi niistä liittyjää, 

lukuun ottamatta yleisellä alueella tehtyjä töitä. Vesihuoltolaitos ottaisi kustannus-

vastuulleen tonttijohdon kunnossapidon, uudelleen rakentamisen ja niihin liittyvät 

maanrakennustyöt yleisellä alueella, koska yleisellä alueella kustannukset ovat 

yleensä suurimmat, johtuen esim. kadun aukaisemisesta.   
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Muutoksen vaikutukset asiakirjoihin   

  

Sopimusehtoja tarkistettaisiin niin, että ne vastaisivat suositusta.   Vesihuoltolai-

toksen taksaa tai palvelumaksuhinnastoa saatettaisiin joutua tarkistamaan niillä lai-

toksilla, joilla muutos vaikuttaisi niin, että osa liittyjältä laskutetuista töistä siirtyisi 

nyt laitoksen kustannettaviksi. Yleisten toimitusehtojen 8.4 -kohtaa tarkistettaisiin 

tarvittaessa myöhemmin. Se, mitä sanotaan sopimuksen ehdoissa, menee ristiriita-

tilanteessa yleisten toimitusehtojen edelle. Näin ollen ristiriitatilanteessa valitaan 

sopimusehdon mukainen tulkinta.   

  

Hallinto - ja talousneuvostossa käsitellyt vaihtoehdot 10 b §:n tarkistukseksi 

   

Luonnoksessa 1 oli vähän muutoksia verrattuna nykyisessä sopimusmallissa ole-

vaan tekstiin, mutta se sisälsi periaatteelliselta kannalta suuren muutoksen.  

Luonnos 1 vastasi pitkªlti vanhaa kaupunkiliiton mallia, paitsi òyleisen alueen 

sijastaò siinª puhuttiin òmuusta alueesta kuin liittyjªn kiinteistºn/tontin alueestaò.  

Luonnoksessa 1 lähdettiin siitä, että muulla alueella kuin liittyjän t ontin/kiin-

teistön alueella tehtävistä tonttijohto-osuuden kunnossapitoon ja uudelleen ra-

kentamiseen liittyvistä töistä vastaisi aina laitos kustannuksellaan.     

  

Tämän vaihtoehdon kohdalla neuvostossa ja saaduissa kommenteissa todettiin, että 

laitoksen kustannusvastuu yksityisen omistamilla alueilla ei ole perusteltu. Nykyi-

sin voimassa olevan 10 b §:n mukaan laitos vastaa kunnossapidosta yms. töistä 

myös tällaisilla alueilla, mutta saa laskuttaa niistä liittyjää. Kun tonttijohto joudu-

taan sijoittamaan osittain toisen yksityisen alueelle, liittyjän tulisi sopia sen sijoit-

tamisesta ja kunnossapidosta toisen kiinteistönomistajan kanssa. Laitos vastaisi 

sen kunnossapidosta, mutta saisi laskuttaa siitä liittyjää, kuten nykyisenkin 10 b 

§:n mukaan.   

  

Luonnoksessa 2 otettiin huomioon, että tonttijohtotöiden kustannukset on katsottu 

kohtuuttomiksi liittyjän kannalta asvaltoidulla kadulla tai vastaavalla liikenne-

alueella, ei niinkään kaikilla yleisillä alueilla. Siksi laitoksen kustannusvastuu 

kunnossapidon ja uudelleen rakentamisen osalta rajattaisiin koskemaan sitä osaa 

tonttijohdosta, joka sijaitsee kiinteistön ulkopuolisella katualueella tai muulla lii-

kennealueella. Kun tonttivesijohto ja ïviemäri rakennetaan ensimmäistä kertaa, 10 

b §:ssä lähdettäisiin nykyiseen tapaan siitä, että liittyjä kustantaisi työt, maanra-

kennustyöt mukaan lukien, mutta laitos suorittaisi ne kadulla ja yleisellä liikenne-

alueella.   

  

LUONNOS 3  

  

Hallinto- ja talousneuvosto valitsi luonnoksen nro 3 jatkotyön pohjaksi. Luonnosta 

3 on muokattu kokouksen jälkeen. Luonnoksessa 3 òMuu kuin liittyjªlle kuuluva 

alueò on korvattu òyleisellª alueella ò.  Luonnosta on tarkennettu niin, ettª siitª 

käy ilmi, että kyseessä on kiinteistön ulkopuolinen yleinen alue.  Yleisen alueen 

määritelmää on lisäksi tarkistettu vastaamaan paremmin maankäyttö- ja rakennus-

lain 83 §:ää.     

   

Hallinto- ja talousneuvoston kokouksessa 2/2007 tuli esiin, että jos uudessa 10 b 

§:ssª puhutaan pelkªstªªn òyleisestª alueestaò, on vaara, ettª kunnissa tulkitaan 

yleisten alueiden, esim. puistojen ja virkistysalueiden, sisäisten johtojen kuuluvan 

laitoksen kustannuksella kunnossapidettäviksi. Näin ei ole tarkoitettu. Vesihuolto-

lain mukaan myös yleisten alueiden ja muiden rekisteriyksiköiden omistajat tai 
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haltijat ovat lain 6 §:ssä tarkoitettuja kiinteistönomistajia.  Vesihuoltolain 6 §:n 

perusteluiden mukaan se tarkoittaa, ettª ònªin esimerkiksi vesihuoltolaitoksella ei 

olisi lakisääteistä velvollisuutta huolehtia toiminta-alueensa yleisten alueiden ve-

sihuollosta sen laajemmin kuin muidenkaan kiinteistºjen osalta.ò    

  

Vaikka liittymis- ja käyttösopimuksen malli onkin tarkoitettu lähinnä yksityisten 

liittyjien kanssa tehtäviin sopimuksiin, on tavanomaista, että kunnissa sitä käyte-

tään kaikissa mahdollisissa sopimussuhteissa.  Sopimusehdon muutos ei saa johtaa 

siihen, että sitä käytettäessä kunnan ja laitoksen väliset sopimukset muuttuisivat 

vahingossa. Siksi luonnosta on tarkennettu siten, että siinä tarkoitetaan vain sellai-

sia yleisiä alueita, jotka eivät kuulu liittyjän tonttiin/kiinteistöön.   

   

Ennen vesihuoltolakia, kun kaupunkiliiton malli oli käytössä, ei eroteltu kuntaa ja 

vesihuoltolaitosta samalla tavalla kuin vesihuoltolaissa.  Vesihuoltolain mukaan 

vesihuoltolaitoksen vastuu vesihuollosta alkaa vasta liittämiskohdasta myös sil-

loin, kun liitettävä kiinteistö on yleistä aluetta. Tämä on tullut esille lähinnä hule-

vesiviemäröinnin yhteydessä, kun laitoksen viemäriin on liitetty puistoja ja vastaa-

via alueita. Vesihuoltolain mukaan liittämiskohta rajaa laitoksen vastuun niin, että 

vesihuoltolaitos ei vastaa esim. kunnan omistaman puiston sisällä olevan huleve-

siviemärin kunnossapidosta.  Laajempi vastuu edellyttää yleisen alueen omistajan 

ja laitoksen välistä sopimusta. 

 

Sopimusehtojen nykyisen 10 b §:n kolmannen kappaleen mukaan vesihuoltolaitos 

huolehtii tonttijohto-osuuden kunnossapidosta ja uudelleen rakentamisesta maan-

rakennustöineen kaikilla liittyjän tontin/kiinteistön ulkopuolisilla alueilla, mutta 

voi laskuttaa niistä liittyjää.  Vesihuoltolaitoksen vastuuta kiinteistön ulkopuolisen 

tonttijohto-osuuden kunnossapidon, uudelleen rakentamisen ja niihin kuuluvien 

maanrakennustöiden kustannuksista ei ole tarkoitus ulottaa ainakaan muille liitty-

jän tontin/kiinteistön ulkopuolisille alueille kuin yleisille alueille uuden 10 b §:n 

mukaan.   Muutetun 10 b §:n mukaan vesihuoltolaitos vastaisi em. tehtävistä edel-

leenkin kaikilla liittyjän/tontin ulkopuolisilla alueilla, mutta laskuttaisi liittyjää 

vain muilla kuin yleisillä alueilla tehtävistä töistä.  Liittyjä vastaisi tonttijohdon 

kiinteistön ulkopuolisen osuuden kustannuksista silloin, kun se sijaitsee toisen yk-

sityishenkilön omistamalla maalla.  

  

Jos vesihuoltolaitoksen vastuu rajattaisiin muutenkin kuin kustannusvastuun osalta 

vain yleiselle alueelle, kyseessä olisi vanhojen asiakkaiden kohdalla nykyisen 10 

b §:n soveltamisalan kaventuminen ja olennainen sopimuksen muutos. Sen toteut-

taminen vaatisi liittyjän suostumuksen ja käytännössä uuden liittymis- ja käyttöso-

pimuksen allekirjoittamisen. Jotta kenellekään ei seuraisi vahingossa olennaista 

sopimusehdon muutosta, joka vaatisi uuden sopimuksen allekirjoittamisen, ohessa 

on mietittäväksi sellainen muutosehdotus, jossa 10 b §:n 3 kappaleessa on säästetty 

vanha muotoilu, mutta sitä on täydennetty.    

  

Yleisten alueiden luettelo ei ole tyhjentävä, koska sellaisen kirjoittaminen lienee 

mahdotonta. Lähtökohdaksi on nyt valittu maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n mu-

kainen muotoilu. Siksi sopimusehtoluonnoksessa ja maankäyttö- ja rakennuslain 

83 Ä:ssª todetaan lopuksi òtai muuta nªihin verrattavaa aluettaò.   

   

Yleisellä alueella tarkoitetaan alueita, jotka osoitetaan asemakaavassa kunnan, val-

tion tai muun julkisyhteisön toteutettaviksi. Ne ovat siis julkisyhteisön vastuulla 

olevia alueita.  On syytä miettiä, tulisiko myös julkisyhteisön osuus kirjoittaa nä-

kyviin sopimusehdossa vai ilmeneekö se jo viittauksesta asemakaavaan.   
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Mietittäväksi jää myös, mitä vaikutuksia muutoksella olisi liittyjien asemaan. Läh-

tökohtana on ajatus, että nimenomaan yleisillä alueilla liittyjän kustannukset ovat 

vaarassa muodostua kohtuuttoman suuriksi.   

  
Muutetut kohdat on merkitty luonnoksessa värillisellä fontilla ja kursiivilla. Vie-

rellä on 10 b § vertailun vuoksi sellaisena kuin se on nyt. 
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 Muutosehdotus 10 b §         Nykyinen   

  

Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin rakentamisen ja 

maanrakennustyöt suorittaa kustannuksellaan liittyjä. 

Muulla alueella kuin liittyjän tontin /kiinteistön alu-

eella maanrakennustöistä huolehtii kuitenkin laitos ja 

laskuttaa liittyjää laitoksen taksan tai hinnaston mu-

kaisesti.   

  

Tai vaihtoehtoisesti:  

Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin rakentamisen ja 

maanrakennustyöt suorittaa kustannuksellaan liit-

tyjä.  Liittyjä huolehtii   maanrakennustöistä 

myös kiinteistönsä   ulkopuolella muulla kuin 

yleisellä alueella, jossa niistä huolehtii vesihuol-

tolaitos.   Laitos laskuttaa liittyjää maanraken-

nustöistä laitoksen taksan tai hinnaston mukai-

sesti  

  

Tonttivesijohdon hankkii ja asentaa liittyjän kustan-

nuksella liittyjä tai laitos. Jos liittyjä suorittaa tontti-

vesijohdon hankinnan ja asentamisen, laitos määrää 

ja hyväksyy tonttivesijohdon aineen, koon ja sijoituk-

sen. Liitostyön tekee aina laitos.  

  

Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin kunnossapidosta 

ja uudelleen rakentamisesta maanrakennustöineen 

huolehtii kustannuksellaan liittyjä tontin/kiinteistön 

alueella. Vesihuoltolaitos huolehtii liittyjän ton-

tin/kiinteistön ulkopuolella olevan tonttivesijohdon  

ja tonttiviemärin osuuden kunnossapidosta ja uu-

delleen rakentamisesta maanrakennustöineen ja 

laskuttaa liittyjää muista kuin yleisellä alueella teh-

dyistä töistä.  

  

Yleisellä alueella  tarkoitetaan tässä sopimuksessa 

asemakaavassa osoitettua katualuetta, toria, liiken-

nealuetta, virkistysaluetta tai muuta näihin verrat-

tavaa  aluetta.    

  

Liittyjä sitoutuu tonttijohtojen rakentamisessa ja tont-

tivesijohdon maanrakennustöissä, hankinnassa ja 

asennuksessa noudattamaan laitoksen antamia oh-

jeita.  

   

Kun laitoksella on oikeus laskuttaa liittyjää tekemis-

tään hankinnoista, asennuksista ja töistä, laskutuk-

sessa noudatetaan laitoksen taksaa tai hinnastoa.   

(kappaleiden järjestystä on muutettu)   

Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin rakentamisen ja 

maanrakennustyöt suorittaa kustannuksellaan liittyjä. 

Muulla alueella kuin liittyjän tontin /kiinteistön alu-

eella maanrakennustöistä huolehtii kuitenkin laitos ja 

laskuttaa liittyjää laitoksen taksan tai hinnaston mu-

kaisesti.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tonttivesijohdon hankkii ja asentaa liittyjän kustan-

nuksella liittyjä tai laitos. Jos liittyjä suorittaa tontti-

vesijohdon hankinnan ja asentamisen, laitos määrää 

ja hyväksyy tonttivesijohdon aineen, koon ja sijoituk-

sen. Liitostyön tekee aina laitos.  

  

Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin kunnossapidosta 

ja uudelleen rakentamisesta maanrakennustöineen 

huolehtii kustannuksellaan liittyjä tontin/kiinteistön 

alueella. Muulla alueella kuin liittyjän tontin/kiinteis-

tön alueella olevan tonttivesijohdon ja  

tonttiviemärin osuuden kunnossapidosta ja uudelleen 

rakentamisesta maanrakennustöineen huolehtii laitos 

ja laskuttaa tästä liittyjää.   

  

  

Laitos laskuttaa liittyjää tekemistään hankinnoista, 

asennuksista ja töistä laitoksen taksan tai hinnaston 

mukaisesti.  

  

  

Liittyjä sitoutuu tonttijohtojen rakentamisessa ja tont-

tivesijohdon maanrakennustöissä, hankinnassa ja 

asennuksessa noudattamaan laitoksen antamia oh-

jeita.   

 

Muulla alueella kuin liittyjän tontin/kiinteistön alu-

eella tarkoitetaan tässä sopimuksessa katualueita, lii-

kennealueita, toreja, tiealueita, puistoja ja muita liit-

tyjälle kuulumattomia alueita.     
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LIITE 2 ESITE KIINTEISTÖJEN VESIHUOLTOVASTUISTA 
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LIITE 3 TIEDOTEMALLEJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkkejä tiedotteista 
[Virtasen] alueen vesihuolto- ja katusaneerausalue 
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Kutsukirje asukastilaisuuteen 

 

Arvoisa kiinteistönomistaja 

Vesilaitos kutsuu teidät [Virtasen] alueen vesihuolto- ja katusaneerauksen infotilaisuuteen 

[21.3.2018 klo 18 - 20 Cafe Virtaseen (Virtasenkatu 9, Virtanen)].  

Toteutamme [Virtasen] alueella vesihuollon saneerauksen ja samalla uusimme katurakenteet 

(kts. liitekartta). Uusimme vesijohdot ja jätevesiviemärit sekä rakennamme uuden huleve-

siviemärin sadevesille ja perustusten kuivatusvesille. Saneeraustyöt käynnistyvät [huhtikuussa 

2018 ja valmistuvat 2019].  

[Virtasen] alueen verkostot on rakennettu vuosina [1969- 1971] ja ne ovat uusimisen tar-

peessa. Hulevesiviemärin puuttuessa sadevedet ja perustusten kuivatusvedet ovat aiheutta-

neet merkittäviä toiminnallisia ongelmia jätevesiviemärissä. Lisäksi kuntotutkimuksissamme 

olemme havainneet puutteita jätevesiviemäriverkoston rakenteissa. Alueella on myös esiinty-

nyt vuotoja vesijohtoverkostossa.  

Pyydämme huomioimaan, että myös kiinteistöjen omistuksissa olevien huonokuntoisten tont-

tijohtojen uusiminen ja hulevesien erottelu jätevesistä on tässä yhteydessä tarkoituksenmu-

kaista. Näin kiinteistönomistaja välttyy tulevaisuudessa kadun ja tontin uudelta auki kaivami-

selta ja lisäkustannuksilta. Yli 40 vuotta vanhojen teräs- ja betoniputkien elinkaari on jo lo-

pussa. 

Infotilaisuuden ohjelma 

¶ Saneerausalueen ja -suunnitelman esittely 

¶ Tonttijohtojen (vesijohto ja jätevesiviemäri) uusiminen ja liittyminen hulevesiviemäriin 

¶ Vaikutukset ja kustannukset kiinteistöille 

¶ Katusuunnitelmien esittely 

¶ Aikataulu 

¶ Urakoitsija esittäytyy 

 

Liitteenä karttakuva saneerausalueesta 

 

Tervetuloa! 

 

Ystävällisin terveisin  

Vesilaitos 

 

P.S. Tilaisuudessa kahvitarjoilu 
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Mediatiedote 

 

[Virtasen] alueen vesihuoltosaneeraus koskettaa lähes 240 kiinteistöä 

[Virtasen] alueella on käynnistynyt mittava vesihuoltoverkostojen saneeraus, jossa saneera-

taan vesijohto ja jätevesiviemäri sekä rakennetaan uusi hulevesiviemäri. Alueen vuosina [1969-

71] rakennetut verkostot ovat käyttöiältään perusteellisen uusimisen tarpeessa.  

Hulevesiviemärin puuttuessa sadevedet ja perustusten kuivatusvedet ovat aiheuttaneet toi-

minnallisia ongelmia alueen jätevesiviemäreissä. Lisäksi vesilaitoksen tekemissä kuntotutki-

muksissa on havaittu merkittäviä puutteita verkostojen rakenteissa. Alueella on myös esiinty-

nyt vuotoja vesijohtoverkostossa. 

Saneeraustyöt koskettavat lähes [240] kiinteistöä. Työt alkavat [huhtikuussa] ja kestävät [lähes 

kaksi vuotta]. Kaikkiaan runkoverkostoja rakennetaan tai saneerataan noin [12] km. Huleveden 

tonttiviemärihaarat rakennetaan kiinteistön rajalle saakka. Lisäksi saneerataan tonttivesijohdot 

ja -viemärit ja rakennetaan huleveden tonttiviemäri ja erotellaan sadevedet jätevesistä kiin-

teistön alueella, jos asiakas tilaa työn. Vesihuoltosaneerauksen lisäksi alueen katurakenteet 

ǳǳǎƛǘŀŀƴΦ {ŀƴŜŜǊŀǳǎƘŀƴƪƪŜŜƴ ƪƻƪƻƴŀƛǎƪǳǎǘŀƴƴǳƪǎŜǘ ƻǾŀǘ ƴƻƛƴ ώоϐ aϵΦ ±Ŝǎƛƭŀƛǘƻǎ ǘƻǘŜuttaa 

hankkeen yhteistyössä kaupungin teknisen toimen kanssa ja urakoitsijana toimii [Urakoitsija] 

Oy. 

Verkostosaneeraukset lisääntyvät tulevia vuosina 

Tulevaisuudessa vesihuoltoverkostojen saneeraus tulee lisääntymään kun kaupungin kasvu-

vuosina 60-70-luvilla rakennetut verkostot tulevat käyttöiän loppuun. Vesilaitos valmistautuu 

pitkäntähtäimen suunnitelmalla verkostojen saneerauksiin siten, että vesihuollon laadukas pal-

velutaso säilytetään myös jatkossa. Saneerausmäärät ja investoinnit tulevat kasvamaan 2020-

luvun alkuun mennessä nykyisestä kaksin- tai jopa kolminkertaiseksi vuodessa. Kohteet sijait-

sevat eri puolilla kaupunkia ja niihin liittyy myös [Virtasen] alueen tapaan katurakenteiden uu-

sintaa. 

 

 

Vinkki: Isoista saneerauskohteista on hyvä laatia mediatiedote ja tässä yhteydessä kannattaa 

vesilaitosten mainita tulevaisuuden verkostosaneerauksien tarpeesta. 
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Asukastiedote 

Arvoisa kiinteistönomistaja 

[Virtasen] alueen saneeraustyöt käynnistyvät 

[Virtasen] alueen vesihuolto- ja katusaneeraustyöt käynnistyvät viikolla 15. Sa-

neeraustyöt urakoi [Urakoistija] Oy. 

Tonttijohtojen uusiminen 

Tonttijohdoilla tarkoitetaan kiinteistön ja runkoverkoston välisiä johto-osuuksia, 

jotka ovat kiinteistön omaisuutta. Aluesaneerauksen yhteydessä suosittelemme 

uusimaan kiinteistön tonttijohdot ja erottelemaan hulevedet jätevesiviemäristä 

sekä liittymään hulevesiverkostoon. Hulevesillä tarkoitetaan kiinteistön sadeve-

siä ja perustusten kuivatusvesiä. 

Tonttivesijohto on usein saneerattavissa sujuttamalla uusi putki vanhan sisään 

vesimittarille asti. Jätevesiviemäri on samoin tavallisesti saneerattavissa sujutta-

malla. Joskus se voidaan joutua uusimaan kaivamalla kiinteistön tarkastuskai-

volle saakka. Hulevesiviemärin rakentaminen edellyttää auki kaivamista. Samaa 

kaivantoa voidaan mahdollisesti hyödyntää vesijohdon ja jätevesiviemärin uusi-

misessa. 

Tonttijohdot edullisesti ja vaivattomasti  

[Virtasen] alueen vesihuoltosaneerauksen yhteydessä tonttijohtojen uusiminen 

on nyt edullista ja vaivatonta. Vesilaitos tarjoaa [50] % alennuksella tonttijohto-

jen uusimisen. Alennus on voimassa vain saneeraustöiden aikana, jolloin ura-

koitsija on kohteessa. Asiakas saa yhden luukun periaatteella tonttijohtojen uu-

simisen (kaivinkoneen ja putkiasentajan tontilleen), kun tekee tonttijohtojen uu-

simisen työtilauksen asiakaspalvelun teknisessä neuvonnassa. 

Voimassa vain saneeraustöiden aikana Hinta alv 0 % Hinta alv 24 % 

¶ Tonttivesijohto uusitaan sujuttamalla 

vesimittarille asti 
ώȄȄȄȄ ϵκǎǳƧǳǘǳǎϐ ώȄȄȄȄȄ ϵκǎǳƧǳǘǳǎϐ 

¶ Jätevesiviemäri uusitaan kaivamalla 

kadulta tontin rajalle, johon asenne-

taan tarkastusputki 

ώȄȄ ϵκƳϐ ώȄȄ ϵκƳϐ 

¶ Hulevesiviemäri rakennetaan kaiva-

malla ja liitetään kiinteistön perusve-

sikaivoon 

ώȄȄ ϵκƳϐ ώȄȄ ϵκƳϐ 

Huom. Kiinteistönomistajan vastuulle jäävät pensaiden ja puiden uudelleenistutus sekä 

mahdollisten työn takia purettujen rakenteiden (aidat, tukimuurit, terassit, ym.) kun-

nostus. 

Huom. Hintataulukko on suuntaa-antava ja työtilausta tehdessä hinnat tarkentuvat. 

Kiinteistönomistajalla on mahdollisuus hakea tontilla tehdystä asennustyöstä kotita-
lousvähennystä.  
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Liittymisvelvollisuus hulevesiviemäriin 

Vesihuoltolain 17 d § sekä vesihuollon yleisten toimitusehtojen mukaan kiin-

teistö on velvollinen erottelemaan hulevedet jätevesiviemäristä ja liittymään ra-

kennettuun hulevesiviemäriin. Liittyminen hulevesiverkostoon on tehtävä kol-

men vuoden kuluessa.  

Liittyminen hulevesiviemäriin on nyt saneerauksen yhteydessä edullisinta ja vai-

vatonta. Muulloin kiinteistönomistaja joutuu itse järjestämään kaivinkoneen ja 

putkiasentajan tontilleen sekä tekemään kaivuutöitä ja asfaltointia katualueella. 

Tonttijohtojen saneeraustöiden alennettu hinta on voimassa vain työmaan ai-

kana. 

Hulevesien erottelulla kiinteistö ehkäisee jätevesien pääsyn salaojiin sekä perus-

tusten kastumisen. Lisäksi kiinteistö välttyy korotetulta jätevesimaksulta. Huo-

mioitavaa on myös, että uusitut tonttijohdot nostavat kiinteistön arvoa. 

Työtilaus helposti asiakaspalvelussa 

Mikäli ette vielä ole ottanut yhteyttä vesilaitoksen asiakaspalveluun, niin toivoi-

simme kiinteistönomistajan ottavan yhteyttä. Asiakaspalvelun tekninen neu-

vonta laatii teidän kanssa työtilauksen tonttijohtojen uusimisesta.  

Asiakaspalvelun teknisen neuvonnan yhteystiedot ovat  

¶ puh. [xx xxx xxxx]  

¶ sähköposti [asiakaspalvelu@vesilaistos.fi] 

¶ Asiakaspalvelupisteemme sijaitsee [Vesilaitoskatu 2B:ssä] ja on avoinna 

[maanataisin 8 ς 17 tiistaista torstaihin klo 8 ς 15:30 ja perjantaisin 8 ς 

15.] 

 

Liitteet 

[Aluekartta] 

Tontilla tehtävät työt 

 

 

Ystävällisin terveisin 

Vesilaitoksen asiakaspalvelu 
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Liitesivu asukastiedotteeseen 

 

Tonttijohtojen uusiminen 

¶ Tonttivesijohto uusitaan sujut-

tamalla vesimittarille asti, uusi 

sulkuventtiili asennetaan tontin 

rajalle  

¶ Jätevesiviemäri uusitaan kaiva-

malla tai sujuttamalla kiinteis-

tön tarkastuskaivolle saakka, 

mikäli ko. kaivoa ei ole, asenne-

taan sellainen tontin rajalle 

¶ Hulevesiviemäri rakennetaan 

kaivamalla ja liitetään kiinteis-

tön perusvesikaivoon 

  

 

Liittymisvelvollisuus hulevesiviemäriin 

¶ Vesihuoltolain 17 d § sekä vesihuollon yleisten toimitusehtojen 

mukaan kiinteistö on velvollinen erottelemaan hulevedet jäte-

vesiviemäristä ja liittymään rakennettuun hulevesiviemäriin.  

¶ Liittyminen hulevesiverkostoon on tehtävä kolmen vuoden kulu-

essa. 

¶ Kiinteistön sadevesiviemärilinjassa on oltava sakkapesällinen pe-

rusvesikaivo ennen liittymää hulevesiverkostoon. 

¶ Perusvesikaivossa tulisi olla pallopadotusventtiili, mikä estää sa-

devesien pääsyn kiinteistön salaojiin 

  

Kiinteistönomistajan tehtävät työt tontilla 

¶ Kiinteistönomistajan tulee purkaa kaivuualueelta pihakiveykset, 

terassit, ym. 

¶ Tontilla urakoitsija siistii ja tasoittaa kaivuujäljet.  

¶ Kiinteistönomistaja vastaa itse pihan viimeistelytöistä mm. istutuksista, nurmikosta, kive-

tyksistä, asfaltoinneista, ym. 

 

 

 
 
  

Esimerkki perusvesikaivosta, jossa pallopadotus-

venttiili 
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Työmaatiedotepohja urakoitsijan käyttöön 

TYÖMAATIEDOTE 
11.4.2018 

 

Urakoitsija Oy toimii Virtasen alueen vesihuolto- ja 

katusaneeraustöiden urakoisijana. Työt alkavat viikolla 15.  

 

 

 

Pyydämme huomioimaan seuraavat työaikaiset järjestelyt: 

 

¶ Urakka alkaa Virtasenkadun risteyksestä, jossa teemme 

työnaikaisia järjestelyjä jätevesiviemäreihin. 

¶ Rakennamme väliaikaisen vedenjakelun Korhosenkadulle.  

 

¶ Kaivuutyömme alkavat asfaltinpoistolla. 

¶ Rakennamme väliaikaisen tieyhteyden Niemisenkadun ja 

Korhosenkadun välille, jota kautta asukkaat pääsevät 

uudestaan rakennetulle osuudelle. 

¶ Saatuamme työt vauhtiin Virtasenkadulla, aloitamme toisella 

ryhmällä Lahtisenkadulta. 

¶ Etenemme kortteliväli kerrallaan kaivutöiden sekä 

väliaikaisen vedenjakelun osalta.  

 

¶ Asukkaita tiedotetaan tonteille pääsystä työkohteessa 

ensisijaisesti henkilökohtaisesti tai kirjeitse. 

¶ Liikenteenohjaussuunnitelma on nähtävillä 

työmaatoimistossamme, joka sijaitsee [Virtasenkadun] 

päässä.  

 

   

 

 

 
 

 

 

 

TÄRKEÄT 

YHTEYSTIEDOT 
 

 

Urakoitsija Oy 

 

Työmaamestari 

Puh. [xxx xxxx xxx] 

Projektipäällikkö 

Puh. [xxx xxxx xxx] 

 

 

 

Vesilaitoksen päivystys 

iltaisin ja viikonloppusin 

[xxxx x xxxx] 

 

 

Vinkki: Kun tiedotteet tulevat samalla mallilla, niin asukkaat tunnistavat tiedotteet mainospostien joukosta. 

Ota  

talteen 
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Asukastiedote 

 

Arvoisa kiinteistönomistaja ja asukas 

[Virtasen] alueen saneeraustyöt ovat edenneet 

[Virtasen] alueen vesihuolto- ja katusaneeraustyöt ovat edenneet suunnitellusti. 

Työmaa etenee [Virtasenkadulla] kohti [Korhosenkatua]. Samanaikaisesti raken-

netaan [Laaksosenkatua]. Kiinteistökohtaiset tonttijohdot rakennetaan sitä mu-

kaa, kun työmaa etenee.  

Työmaa hiljenee juhannukseksi 

[Virtasen] alueen saneeraustyömaa hiljenee juhannusviikonlopuksi. Mahdolliset 

vikatilanteet voi ilmoittaa vesilaitoksen päivystysnumeroon [xxxx x xxxx]. Työt 

jatkuvat normaalisti maanantaina [27.6.]  

 

Kiitos ymmärtäväisyydestä työmaata kohtaan. Hyvää juhannusta ja maistuvaa kesää! 

 

Terveisin 

Vesilaitoksen asiakaspalvelutiimi 

Urakoisijan työmaatiimi 

 

 

Vinkki: Vesilaitos tai urakoitsija lähettää väliaikatiedotteet työmaan etenemisestä ja tässä yh-

teydessä voi laittaa esim. jäätelökuponkeja mukaan. Asiakkaille hyvää mieltä pienellä eleellä. 
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Jälkimarkkinointikirje työmaan jälkeen 

 

Arvoisa kiinteistönomistaja 

Vesihuollon saneeraus [Virtasen] alueella on valmistunut. Haluamme kiittää teitä yhteistyöstä 

ja ymmärtäväisyydestä työmaatamme kohtaan.  

Näiden vajaan kahden vuoden aikana alueelle uusittiin vesijohtoverkosto ja jätevesiviemäri 

sekä rakennettiin uutena hulevesiviemäri. Lisäksi lähes [240] kiinteistön tonttijohdot uusittiin. 

Näillä toimenpiteillä taataan toimiva ja laadukas vesihuolto seuraaville vuosikymmenille. 

Palautteesi on meille arvokas 

Toivoisimme teiltä liikenevät hetki aikaa vastata liitteenä olevaan asiakastyytyväisyyskyselyyn. 

Haluamme kehittää toimintaamme vesihuollon saneerauksien osalta ja siksi teidän vastauk-

senne olisivat meille arvokkaita.  

Kyselylomakkeen voitte palauttaa oheisella palautuskuorella ja halutessasi voitte osallistua lah-

jakorttiarvontaan. 

 

 

Terveisin 

Vesilaitoksen asiakaspalvelutiimi 

Urakoisijan työmaatiimi 

 

 

 

 

Vinkki: Kiinteistönomistajille ja asukkaille tiedotetaan, kun saneeraushanke on valmistunut ja 

kiitetään, että ovat kestäneet työmaan aiheuttamat hankaluudet. Tässä yhteydessä on oival-

lista kysyä palautetta kyselylomakkeen muodossa. 
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Malli lyhyestä asiakastyytyväisyyskyselystä 

Asiakastyytyväisyyskysely 

Haluamme kehittää toimintaamme ja siksi toivoisemme, että teiltä liikenisi aikaa vastata tähän 

asiakastyytyväisyyskyselyymme. Kyselyssä on esitetty 8 väittämää, joita arvioidaan asteikolla 5 pitää erittäin hyvin 

pakkansa ς 1 Pitää erittäin heikosti paikkansa. Rastita sopivin vaihtoehto. 

1. Sain riittävästi tietoa [21.3.2018] pidetyssä infotilaisuudessa, jossa [Virtasen] alueen vesihuolto- ja 
katusaneeraushanke esiteltiin. 

* 5 Pitää erittäin hyvin paikkansa 

* 4 Pitää hyvin paikkansa 

* 3 Pitää kohtalaisesti paikkansa 

* 2 Pitää heikosti paikkansa 

* 1 Pitää erittäin heikosti paikkansa 

* 0 En osallistunut infotilaisuuteen 
 

2. Palvelu vesilaitoksen asiakaspalvelussa oli sujuvaa ja asiantuntevaa. 

* 5 Pitää erittäin hyvin paikkansa 

* 4 Pitää hyvin paikkansa 

* 3 Pitää kohtalaisesti paikkansa 

* 2 Pitää heikosti paikkansa 

* 1 Pitää erittäin heikosti paikkansa 
 

3. Saneeraustöiden aikana tiedotteita on tullut riittävästi ja hyvissä ajoin.  

* 5 Pitää erittäin hyvin paikkansa 

* 4 Pitää hyvin paikkansa 

* 3 Pitää kohtalaisesti paikkansa 

* 2 Pitää heikosti paikkansa 

* 1 Pitää erittäin heikosti paikkansa 
 

4. Vedenjakelun katkokset olivat lyhyitä ja ennakkoon ilmoitettuja. 

* 5 Pitää erittäin hyvin paikkansa 

* 4 Pitää hyvin paikkansa 

* 3 Pitää kohtalaisesti paikkansa 

* 2 Pitää heikosti paikkansa 

* 1 Pitää erittäin heikosti paikkansa 
 

5. Poikkeavat liikennejärjestelyt olivat selvästi merkittyjä ja niistä oli ennakkoon ilmoitettu. 

* 5 Pitää erittäin hyvin paikkansa 

* 4 Pitää hyvin paikkansa 

* 3 Pitää kohtalaisesti paikkansa 

* 2 Pitää heikosti paikkansa 

* 1 Pitää erittäin heikosti paikkansa 
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1. Kiinteistöjen tonttijohtojen uusiminen sujui hyvin ja urakoitsija selosti tehdyt työt. 

* 5 Pitää erittäin hyvin paikkansa 

* 4 Pitää hyvin paikkansa 

* 3 Pitää kohtalaisesti paikkansa 

* 2 Pitää heikosti paikkansa 

* 1 Pitää erittäin heikosti paikkansa 
 

2. Urakoitsija oli helposti tavoitettavissa. 

* 5 Pitää erittäin hyvin paikkansa 

* 4 Pitää hyvin paikkansa 

* 3 Pitää kohtalaisesti paikkansa 

* 2 Pitää heikosti paikkansa 

* 1 Pitää erittäin heikosti paikkansa 
 

3. Tonttijohtolasku ja kotitalousvähennysselvitys olivat selkeät ja laskutuskäytännöt joustavia. 

* 5 Pitää erittäin hyvin paikkansa 

* 4 Pitää hyvin paikkansa 

* 3 Pitää kohtalaisesti paikkansa 

* 2 Pitää heikosti paikkansa 

* 1 Pitää erittäin heikosti paikkansa 
 

Vapaa sana (ruusut & risut, kehittämisideat) 

 

 

 

 

 

 

 

Jos haluat osallistua arvontaan, niin jätä yhteystietosi. Kaikkien vastanneiden ja yhteystietojen jättäneiden 

kesken arvotaan ______________ (esim. lahjakortteja). 

Nimi 

Osoite 

Puh/sähköpostiosoite 

 

Täytetyn asiakastyytyväisyyslomakkeen voitte laittaa oheiseen palautuskirjekuoreen, jossa on postimaksu 

maksettuna. 
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LIITE 4 TONTTIJOHTOKORTTI- JA KUNTOTUTKIMUSRAPORTTIMALLI 

TONTTIJOHTOKORTTI  
 
KIINTEISTÖ 

 

Kiinteistötunnus ja osoite 
 
      

Tutkimuspäivämäärä 
 
      

 
YLEISTIEDOT 

 

 

   

Tonttijohdot tie/katualueella 
    Vesijohto    Jätevesiviemäri    Hulevesiviemäri 

Kiinteistön tyyppi 
   Omakotitalo     Rivitalo    Kerrostalo                           

   Muu:     

      

Perustustyyppi 
   Matalaperustus     Rossipohja    Kellarillinen                         

   Muu:     

      

Kattotyyppi     Harjakatto     Tasakatto    Muu:           

Perus- ja sadevesien johta-
mistapa 

   Hulevesiviemäriin 

 
 

    Maastoon 

 
 

   Jätevesiviemäriin 

   Yhdistetty kadulla 

   Jätevesikaivoon 

    Ei tiedossa 

 
 

Väliaikaisen vedenjakelun jär-
jestäminen (arvio) 

   Vesiposti                                                  

   Muu       

              

   

Alin viemäröity lattiataso 
(N2000)          

 
TONTTIJOHTOTIEDOT 

 
 

  

Vesijohto Koko 

      

Materiaali 

      

Rakentamisvuosi 

      

Jätevesiviemäri Koko 

      
Materiaali 

      

Rakentamisvuosi 

      

Hulevesiviemäri Koko 

      
Materiaali 

      

Rakentamisvuosi 

      

Padotuskorkeus (N2000) Jätevesi 

      

Hulevesi  

      
 

JVV - tarkastuskaivo Koko 

      
Materiaali 

      
    Tarkastusputki                        

    Sakokaivo käytössä  

    Läpijohdettu putkella 

    Pohjakouru 

    Ei löydy     

 

SVV - tarkastuskaivo Koko 

      
Materiaali 

      
 

 
 

 
MITTARITILAN TIEDOT 

   

Mittaritilan tyyppi 
   Tekninen tila     Lämmönjakohuone    Muu:                                   Muu:           

Vesimittarille tuleva putki Koko 

      
Materiaali 

      

 
 

Vesimittariventtiilit     Ennen mittaria     Jälkeen mittarin  

Vesimittarin kiinnitys     Konsolilla seinässä     Putkien varassa    Muu:             

Lattiakaivo mittaritilassa     kyllä    ei  



LIITE 4 

56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 1 MITTARITILASTA 
 

     Syöpymää venttiileissä 

 

     Vuotoja 

 

     Galvanoitu putki mittarille 

 

     Ahdas mittaritila 

 

     Ei takaiskuventtiiliä 

 

     Puutteellinen valaistus mittaritilassa 

 
    Muu:           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 2 
 
Vika: 
     Salaojat johdettu jv-viemäriin 
     Sadevedet johdettu jv-viemäriin 

     Sadevedet johdettu jv-kaivoon 

     Pintavesiä johdettu jv-kaivoon 

     Kaivonkansi rikki 

     Välikansi puuttuu 

     Renkaat liikkuneet 

     Vuotovesiä kaivossa 

     Juuria 

     Padottava 

     Puutteellinen pohjakouru 

     Tarkastusaukko puuttuu 

 
    Muu:           
 
 
 
 
 

 KUVA 3 
 
Vika: 
     Salaojat johdettu jv-viemäriin 
     Sadevedet johdettu jv-viemäriin 

     Sadevedet johdettu jv-kaivoon 

     Pintavesiä johdettu jv-kaivoon 

     Kaivonkansi rikki 

     Välikansi puuttuu 

     Renkaat liikkuneet 

     Vuotovesiä kaivossa 

     Juuria 

     Padottava 

     Puutteellinen pohjakouru 

     Tarkastusaukko puuttuu 

 
    Muu:           
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KUVA 4 
 
Vika: 
     Salaojat johdettu jv-viemäriin 
     Sadevedet johdettu jv-viemäriin 

     Sadevedet johdettu jv-kaivoon 

     Pintavesiä johdettu jv-kaivoon 

     Kaivonkansi rikki 

     Välikansi puuttuu 

     Renkaat liikkuneet 

     Vuotovesiä kaivossa 

     Juuria 

     Padottava 

     Puutteellinen pohjakouru 

     Tarkastusaukko puuttuu 

 
    Muu:           
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KIINTEISTÖN TONTTIJOHTOJEN KUNTOARVIO SEKÄ SANEERAUSTARVE JA TOIMENPI-
DESUOSITUS 
 
Kiinteistö  Osoite: ____________________________________________________ 
 
 Omistaja (nimi, yht.tiedot): _____________________________________ 
 
Tämä raportti koskee kiinteistönne tonttijohtoja, joita ovat vesijohto, jätevesiviemäri ja 
hulevesiviemäri. Hulevesiviemärillä tarkoitetaan katto- ja pihavesien sekä perustusten 
kuivatusvesien kokoamiseen ja poisjohtamiseen tarkoitettuja kaivoja ja putkia. Selvitys-
työ on tehty osana _____ Veden __________-alueen vesihuoltoverkoston 
saneeraushankkeen suunnitteluvaihetta. 
 
Liitteenä ovat seuraavat asiakirjat: 
 

1. Asemapiirustus ja/tai LVI-piirustus ja/tai liitoslausunto (voi olla myös ohjeelli-
nen, jos tonttijohtojen sijainti ei ole tarkka) 

2. Jätevesiviemärin TV-kuvausraportti 
 
Sijaintitiedot 
 
Vesijohto 
 
(Tähän tieto liitoskohdasta sekä sulkuventtiilin ja vesimittarin sijainnista. Alle valokuvat 
sulkuventtiilin kilvestä, sulkuventtiilin hatusta ja vesimittarista). 
 

   

Sulkuventtiilin kilpi Sulkuventtiili Vesimittari 

 
Jätevesiviemäri 
 
(Tähän tieto liitoskohdasta sekä maininta liittyykö tarkastuskaivoon vai suoraan viemä-
riin (ts. piiloliittymä) ja tietoja kiinteistön tarkastuskaivoista. Alle kuvia kaivoista.) 
 

   

Liitoskaivo Kiinteistön tarkastuskaivo  

 
Hulevesien johtaminen 
 
(Tähän tietoa hulevesien johtamisesta esim. mahd. liitoskohta sekä maininta liittyykö 
tarkastuskaivoon vai suoraan viemäriin (ts. piiloliittymä) ja tietoja kiinteistön tarkastus-
kaivoista. Alle kuvia kattovesien, pihavesien ja perustusten kuivatusvesien johtami-
sesta, kaivoista, jne.) 
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Materiaali ja halkaisija sekä kuntotiedot ja saneeraustarve 
 
Vesijohto 
 
Vesijohdon halkaisija ja materiaali: __________________ 
 
Vesijohdon kuntoarvio ja saneeraustarve: 
______________________________________ 
 
Jätevesiviemäri 
 
Viemärin halkaisija ja materiaali: ________________ 
 
Tarkastuskaivot: 
__________________________________________________________ 
 
TV-kuvaus, kommentteja: 
___________________________________________________ 
 
Jätevesiviemärin kuntoarvio ja saneeraustarve: 
__________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Hulevesien johtaminen 
 
Hulevesien johtamisen toimenpidetarpeet: 
______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Korjaustoimenpide-ehdotus 
 

Vesijohto: 
 
Jätevesiviemäri: 
 
Hulevesien johtaminen: 
 

 
 

Lisätietoja antaa: ______________________________________________ 
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LIITE 5 VALVONTAVIRANOMAISEN JA VIRANHALTIJOIDEN TOIMIVALTUUK-
SIEN JA TYÖNJAON KUVAUS 
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